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Forslag til nytt sanitærreglement foreligger 
Av rørleggermester Tore Røsrud, Norges byggforskningsinstitutt 

Artikkelen er bygget over fore

drag på. generalfm'saml-i-ngcn til 

Nm'slw Rol"legge)'bedrijters Lands-

forening, "mai 1969. Den behandlel' 

el�se1nple'l' pa konsekvensene av de 

nye bestemmelsene. 

Arbeidet med forslag til reg
lement for sanitæranlegg har på
gått en del år. Arbeidet startet med 
en Nordisk komite for installasjons
bestemmelser 1964. Det forslag som 
nå foreligger og som skal behand
les sIn'iver seg i alt vesentl ig fra 
tekn iske resultater som en nordisk 
komite har kommet fram til. 
[lJ, [2], Samtidig bør det nevnes 
at den norske versjonen av regle
mentet, altså det som foreligger i 
forslag, er ført i pennen nv Oslo 
Vannverk med overing . Meek og 
overkontrollør E1'ling Olsen som de 
aktive skrivere av reglementet. I 
norsk VVS-teknisk tidsslo'ift nr, 5, 
HH3D behandler overing. Meel(, noe 
av det tekn iske grunnlag for reg
lementet. [3]. 

Reglementet skal gjores landsom
fattende ved at Norsk kommunal
teknisk forening er i ferd med å 
trykke en første utgave av det som 
nå foi'eligger: De vil sende det ut 
til de forskjellige kommuneingeniø
rer i landet og slik at disse kan ta 
det i bruk som grunnlag fal' be
stemmelser i sine kommuner. Norsk 
kommunalteknisk forening har 
presset hardt på for å få ut bestem
melsene, idet de ikke har noen eks
emplarer av de gamle bestemmelser 

å sende til kommuner og rørlegger
mestere. De vil derfor sende ut 
dette produktet selv om det nå ikJee 
er fullt ferdig og selv om man reg
ner med at det bill' en del korrige
ringer på basis av den Ia'itikk som 
kommer inn i fra rørleggermestere, 
kommuneingeniører, VVS-konsulen-

,ter, rådgivende ingeniører og ellers 
fra andre sakkyndige. Hensikten er 
at det som nå trykkes opp, før man 
får inn kritikk fra l'Øl'leggel'nlest
rene, bare skal gjelde inntil videre, 
slik at man f. eks. i løpet av 1 Ars 
tid skal ha fått de kommentarer 
Som er nødvendige til å lage et 

endelig utkast til reglement. 
Det er derfor om å gjøre at be

stemmelsene blir prøvet. Man bør 

skaffe seg erfaringer så fort som 
mulig, Erfaringene bør bli bragt 
inn til dem som skal lage det ende
lige utkastet. 

Kommunene blir altså fortsatt 
den høyeste forvaltningsmyndighet 
for bestemmelser om sanitærinstal
lasjoner. De har full rett til å følge 
de bestemmelser som foreligger, 
eller velge' sine måter til utførelsen 

av en sanitærinstallasjon. 
Det skal imidlertid mye til for at 

man kan fravike de bestemmelsene 
som er fastsatt her, idet de også el' 
vedtatt av Norsk kommunalteknisk 
forening, og foreningen vil opp
fordre kommunene til å bruke dem. 
Dessuten er bestemmelsene bygget 
på funksjonelle la'av til installasjo
nen med en anvisning på hvordan 
man kan utfore ledningsnettet for 
å oppfylle disse funksjonelle kra
vene. I og med at arbeidsmetoden 
er internasjonalt anerkjent, be

handlet og drøftet på nordisk basis, 

vil det være vanskelig for den en
kelte kommuneingeniør å komme 
med særregler, Det som kan bl'inge 
fOl'andringer er rørleggermestrenes 
erfaring-el.' og ulemper som folk 

kan finne fram til ved å bruke in
stallasjonene. Reglementet er tross 
alt bare en teknisk utredning sa 
langt man nå kan lage det for å få 
den best mulige installasjonen. 

Det har vært mange friske 
drøftinger omkring reg lementet. I 
Oslo har man til og med hatt 
spørsmål om det var nødvendig 
med sanitærreglement. Vi vil se litt 
på dette spørsmål først. 

Bakgrunnen for reglementet er 
samfunnets almene krav til hygiene 
og sildcerhet og at store epidemier 
har hatt sin direkte årsak i dårlig 

hygiene. Senere har man funnet at 
hygiene, helse og trivsel er en for
utsetning for vekst og utvikling i 
samfunnet. 

Kravene til hygiene og sikkerhet 
danner bakgrunnen for all lovgiv
ning på det byggetekniske område, 
Den nye bygningsloven som kom i 
1965, og de byggeforskriftene som 
nå tryldces, har kun til hensikt å 
ta vare på hygiene og sikkerhet. 

Det er meningen at byggefor
slu'iftene senere skal få en egen del 

som i funksjonelle vendinger stiller 
krav til snnitær'telcnisIce installa-

sjoner som statlige bestemmelser, 

Allerede nå har man fått noen be
stemmelser som gjelder- sanitæran
legg og som delior i j uridisk hen
seende stål' over de kommunale 
bestemrn elser. 

Vi skal se på byggeforskriftenes 
krav til støynivå. Hel' stiller man 
støylu'av til sanitæranlegget i opp
holdsrom i naboleiligheten til der 
hvor man tapper vann. Kravet er 
35 dB(A), Det el' meningen at ut
førelser etter reglementet skal OPP
fyne dette kravet. 

Maks_ 65°C 

Bilde m·. l, 

Det står i forslaget til sanitær
bestemmelser at bruk av sanitær
installasjoner ikke må gi sjenerende 
støy, tl-ykkstot, trykkfall, tempera
turvariasjoner eller vibrasjoner i 
ledningsnettet. Dessuten bør vann
temperaturen ikke være høyere enn 
ca. 65 a C, bilde 1. Dette er bivirk
ninger, Det primære er at vi skal 
skaffe fram den mengden av kaldt 
og vmmt vann som trengs for en 
fullgod bruk nv det sanitærtekniske 
utstyr. Det er hovedfunksjonen. 

Vi må først se på de vannmeng
der vi trenger til forskjellig ut
styr. De gir grunnlaget for dimen
sjoneringen av ledningene til utsty
rene, se bilde 2. De tall som frem
kommer på bildet er m uligens noe 
uvante. Vi har hittil brukt beteg
nelsen nonnaltappested, mens man 
nå har gått over til å regne vann
mengder i Ils. Det skriver seg fra 
internasjon ale vedtak, og det man 
lærer i skolen om mengdemålinger. 

Servanten skal ha 0,1 11s, dvs. 6 
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liter i minuttet pl'. la·an. Det stilles 
ildce IU'av til at samlet vannmengde 
for kaldt og va.J.mt vann skal være 
det dobbelte, altså 12 liter i minut
tet, Det blir den heller iklce i de 
fleste tilfeller. Man får som regel 
ca. 30-50 % større vannføring enn 
tallet pr. kran når man tapper 
varmt og kaldt vann samtidig. Alt
så ca. 9 liter. Det svarer til et 
halvt normaltappested ; det vi nå 
ha.r som krav til en sel'vantkran. 
Reglementet bruker uttrykket nol'
malvannføringer. Det er bereg
ningsgl'unnlaget for de vannførin
ger som man skal ha ved normale 
vanntrykk i vedkommende strøk. 
Ved dårligere vanntryklt regner 
man med å få en senkning på ca. 
30 % i vannforingen og ved høyere 
vanntrykk, en stigning på ca. 50 %. 
Man skal fortsatt ha en behagelig 
tilførsel a.v vann. 

Normo{vannforinger i Iller pr. sekund (1/5) 

Servant 0,1 

wc 0,1 

If 
Kjokkenvosk 
( pIonvask) 

Badekar 

Bilde 1l'l'. 2. 

0,2 

Av de andre utstyrene tar kjøk

kenvasken 0,2 lis; klosettet tal' 0,1 
Ils. Til et badebattel'i tl'engel" man 
0,4 Ils, altså 24 liter pr, min. pr. 
lu·an. En vil få ca. 30-35 lJmin i 
begge lO'anene samtidig. Man kan 
altså tappe 120 liter vann til et 
badekar pa 3-4 minutter. I for
slaget er det bare ført opp Vs for 
vanlig utstyr. 

Diametrene man trengcr for å få 
fram vannføringene vil vi se i bilde 
nr. 3. Vi tar først ledningen til en 
servant. En kan legge den i 8 mm 

ø utvendig målt eller 3180 kobber-

v.v. 

bereder 

Ti! 7 bad, 

5 komb av 

bad og�jokken 2 lis 

eller 

3 småhus 

8/ 3/8" 

Bilde 1W. 3. 

seres ytterligere hvis man har l 
meter lengde på forbindingen. Da 
kan man legge 10 mm kobbelTør 
til et badekar. Allikevel får man 

0,4 Vs. Ved å dimensjonere på den
ne måten får man et lavere støy
nivå under tappingen, oy byggefor
skriftenes l\:1"a v på dette området 
oppfylJes så langt man i dag ]mn 
anse det mulig. En forandring får 
man også hvis vanntrykl(et el' mel
lom 40-60 ro VS. Da bør man også 
redusere diameteren for å få et til
strekkelig lavt stoynivå under tap-
ping-. 

Diameteren på vannopplegget i 
bilde 3 er foreslått til 22 mm eller 
l". 22 mm kan legges fram til 7 
bad i henhold til tabellen som er 

satt opp, ellet' til en kombinasjon 
av 5 bad og kjøk!cen, eventuelt til 
3 småhus. Diameteren 22 mm ma 
her ansees for å være særlig gun
stig. Et vanninnlegg på 22 mm 
glødd kobben'or el' fullt tilstrekke
lig, og ledningen kan· rulles ut i en 

gl'oft, se bilde 4. På den måten vil 
vanni.nstallasjonen være rask og en

kel å utfore. Man trenger bare en 
kobling ved hovedledningen og en 
ved hovedstoppe]u'an inne i huset . 

For kortere vanninnlegg enn 10 m 
bar man regnet med å sløyfe utven
dig hovedstoppekran. 

Bildet viser også utvendige av
løpsledninger, stilddedninger for 
spillvann. 100 mm diameter er min
ste dimensjon for spillvannsutb'ekk 
og for ledninger i kjellergulv som 
fører vannklosettavløp. Dette er vi 
vant til. Forandringen her er at 
man kan belaste en 100 mm svært 
mye mel' enn det vi kan i dag. År
saken er de funksjonelle IO'av som 
stilles til et avløpsnett. Det skal 
ikke lukte kloakk i huset, dvs. vann
låsen skal ikke suges ut nål" det 
tømmes ut avløpsvann. Det er en 
selvfølgelig ting som ved et nær
mere studium viser seg å få vid
trekkende følger. 

Vi må først se på belastningen 

rør. Dette er ingen fOl'anol'ing fra l<jokkenbenk . /Utv. stokepuf\kt 

Forhage Veg 
dagens bestemmelser. Til et bade
kar derimot trengs det bare 12 mm I 

ø eller �o kobberrør. Det er en ������������������������������ 
reduksjon av tverrsnittet, idet vi nå 
bruker 5/8" eller 15 mm. 15 mm 

ledning hal' kapasitet nole til bilde 
kaldt og varmt vann til bad og 
servant. 

12 mm eller V2" diameter til et 
badebatteri gjelder for en lengde 
pa 4 meter. Diameteren kan redu-

2 
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P 22 mm glodpt kobberor 
sam lullu ut i glaften 

fl 100 mm bek - fiberror 
evt. plastrar som tåler 
setninger 

Bilde m", 4. 



Belastning fra utstyr med selvstendig vannlås 

i 1/5 

? cp 
Servanl 0,3 

I<jokkenvQsk 
( planvQsk) 0,6 

� D 
I I � ! 
"'--0;::: 

WC 1,8 Badekar 0,9 

Bilde n1·. S. 

på avløpsnettet fra utstyret med 
selvstendige vannlåser, bilde 5. 
Servanten avgil" 0,3 Ifs. Det er den 
samme mengden vann som vi tidli
gere har regnet i en avløpsenhet, 
Kjøkkenoppvasken ellel' en p)an
vask avgir to avløpsenheter eller 
0,6 Ils. WC avgir 6 avløpsenhetel' 
eller 1,8 ]Js, Badekaret avgir 3 av
løpsenheter eUer 0,9 lfs, når man 
brukel" et budelenl' med egen vann
lås istedenfor at avløpet føres til 
sluk. 

Disse van.nmengder tilfører man 
avløpsnettet med den samtidige 
bruk som er vanlig i boligcr eller 
j andre anlegg, Dermed kan man 
regne ut hvol' mye ledningen 
lian belastes for det er risiko 

for at vannlåsen suges ut. Bereg
ningene skriver seg fra under
søkelser i Norges byggforslmings
institutt [4] og fra amerikanske 
og sveitsiske fOl·Søk. Diagrammet, 
bilde 6, viser belastningen av en 
liggende ledning i forskjellige dia
metre og med forskjellig fall. Vi 
vet jo alle at hal' man et godt fall, 
lean ledningen føre svært mye mer 
vann enn når man har et dårlig 
fall, Vi vet også at nål' det er lite 
vann som renner i bunnen på et 
avløpsl'Øl·, vil vannet ha lett for å 
renne unna og ledningen blir ikke 
selvl'ensende. Det fremgår av den 
nederste linjen j diagrammet på 
bilde 6. Man må derfor passe på 
at man ikke bruker hverken for 
stor eller for liten diameter hvis 
man kommer ned i mot minste
fallet. 

Da slike kurvel' er l itt kompli
serte, skal vi se nælmere pa en 
illustrasjon, bilde 7, som kanskje 
viser tydeligere hva vi kan belaste 
avløpsledningene. Tar vi et verti
kalt spillvannsavløp som er venti
lert, kan en 50 mm diameter ta 5 
servanter eller to kjøkkenvasker 
e\Tentuelt et bad, hvis en ikke har 
andre belastninger. Det utgjør til-

11111 I I 

200Ø 

Ij 

�;I) 

Ledningsfall 
O/OD 

- 100 
I- 85° - 80 
f- 8So 

- 60 
- 87- - 50 

I- 88" - 40 

-30 

-10 
I- 89,s-_ B 

lit ifoll 
fTfTn 1, ,t+Hf-Aoo4++H+I-

6 
5 
4 

2 3 l. 56? B la 
DimensjoneringsbE'lostning i Ils 

2 3 4 

I f I I I I J Il fl! I lill! I I I f 1111 f I I II I fil 
2 4 68 2 4 68 2 4 68 2 4 68 

10 100 1000 10000 
Totalbelastning i Ils _ 

Bilde n')', G. 

sammen ca. '1,5 IJs, En 65 mm kan 
ta 8,0 Ils. Det svarer til 26 servan
ter eller 3 leiligheter uten WC. 75 
mm eller 3" diameter er kommet 
tilbake igjen. Vi kan ta 53 servan
ter eller 3 leiligheter på en 75 mm, 
men en har begrenset antallet WC 
utstyr til to stIe Den mest uvante 
belastningen bIll' det imidlertid på 
4'" eller 100 mm, idet denne led
ningen kan ta no Ils eller ca. 20 
leiligheter med WC. 

Vi vil se på Jiggende ledningel', 
nederst på bilde 7. En ledning med 
fall 1 : 3D, ]mn ta omtrent den 

samme belastningen som de verti
kale ledninger ovenfor, Hal' man 
et fall på 1 : 50, kan man ta om
trent halv belastning og har man 
et godt fall, 1: 15, lmn man ta 
omtrent dobbelt belastning. Hvis 
vi alt.så har et godt fall, 1 : 15, kan 
vi faktisk belaste 100 mm lednin
gen med ca. 40 leiligbeter med 
WC. Delwed hul' vi kommet opp i 
storanleggene og ka.n regne med 
at 100 mm ledning vil bli en almin
nelig maksimal diameter på våre 
spillvannsinst.allasjonel'. Vi kan reg
ne med at mengden av andre større 

EKSEMPEL, 
DIMENSJONERENDE BELASTNING AV VENTILERTE SPILLVANNSAVLOP {ca.taUI. 

Stående ledninger. 

SOmm 6Smm 75mm 

(2"1 12112 ,,) (3 �) 

5 servanter 26 servanter S3 servanter 

eller eller eller 

Z kjokkenvQsker 3 leitigheter 3 leilighe1er 

(planvaskl uten WC med 2 WC 

eller 

1 bad 

1,5 lis 8 lIs 16 Ils 

Liggende ledninger med falt 1:30 kan to omtrent samme belastning; 

med fall 1:50 kan ta omtrent 1/2 beLastning, 

eg med fall .!..J2 kan to omtrent dobbelt belastning. 

Bilde m', 7. 

lDOmm 

(L '" 

300 servanter 

elter 

20 teiti gheter 
med WC 

90 Ils 

3 



EKSEMPEL, 

DIAMETRE PÅ UVENTILERTE SPILLVANNSAVLOP 
(LENGDE � Sm og hoyde'4m} 

Drikkefontene, 
0,1 lis 

40mm 
(3 m lang 

SOmm 

Kjokkenvask (mjplanvQsk) 
0,6 lis 

Badesluk 1J2 lis 

32mm 
(3mlang 

40mm 

\ ______ _ J ( 

/ 
f 

WC 1,8 lis 

SOmm 

6Smm 

100 mm 

Bilde n'r. 8. 

diametre vil gå radikalt tilbake 
når man tUl" i bruk de nye bestem
melsene. 

Vi skal se videre på de uventi

lerte ledningene, bilde 8. Bestem
melsene gjelder ledningene etter 
vannlåsen på utstyret, altså ikke 

ledninger f. eks. mellom en servant 
og sluk. Der har man ikke satt 
noen spesielle bestemmelser. Det 
minste utstyret, en drikkefontene, 
krever en 32 m.m diameter. Mak

simal høyde er alltid 4 meter. 
Servantavløpet skal være 32 mm 
horisontalt, men 40 mm hvis man 

vil gå ned. For kjøkkenvasken er 
det en spesiell regel. Har man her 

4 

en planvask, altså en utslagsvask i 
plan istedenfor en nedsenket ut
slagsvask, regnes den for en dob
belt oppvaskkum eller lignende ut
styr, og man kan benytte seg av 
40 mm som horisontal ledning. Går 
man loddrett, f. eks. et uventilert 
oppstilde fra kjeller til 1. etasje, 
4 meter høyt, kan man bruke 50 
mm til en planvask. Badekaret som 
har 0,9 lis i avløpsmengde, krever 
65 mm di ameter fra }{jeller og opp. 
Et vanlig badesluk l<an ta 1,2 lis 
og kan tilkobles en 65 mm. Klo
settet må ha 100 mm diameter som 
vi er vant til. Her er det ikke satt 
begrensninger på den horisontale 

avstanden, idet man antar at det 
ikke vil ha noen betydning i en 
praktisk utførelse. 

Reglene er noe lempeligere enn 
nå på enkelte punktert noe st.ren

gere på andre. Blant annet ser vi 
at en 32 mm ledning kan man ikke 
bruke til et vertikalt servantavløp. 
Erfaringen viser at bruk av 32 mm 

vertikalt servantavløp i svært 
mange tilfeller har gitt støy i sel'
vantavløpet. Det strider, som vi så 
av byggeforslu"iftene, mot 1o'av til 
støynivå. 

Vi skal se litt på stakelengdene, 
bilde 9. Forandringer fra det 
som vi har nå er forholdsvis små. 
Bestemmelsene er usiJu'e, idet man 
neppe kan angi slike taU med noe 
teknisk godt grunnlag. Lengden på 
stakefjærer, den selvrensende ev

nen for ledningene ellet" andre mo
mentet" som måtte komme inn, vil 
her kunne bH bestemmende for 
hvor lang avstand det skal være 

fra stakepunkt til stakepunkt. Un
del' en bygning eller fram til ho
vedledninger er det satt en største 
stakelengde på 20 m, mens man på 
andre ledninger hal' satt 40 m. Det 
stilles ik1w lenger krav til at man 

skal ha stakekomrner innvendig i 
kjelleren. Man skal ha en avstand 
fra stakel'ør på oppstikket gjen
nom kjellergulvet og fram til neste 
stakbal'e rør på maksimum 20 rn. 

Har man lmoppstikk ovp til sta
keroret kan man bruke 19 m mel
lom disse to steder. I sluket har 
man ikke noen avstand opp og l{an 
ta 20 m fram til nærmeste stalc
bare 1'01'. Fram til kum på uttrek
ket kan man ha 20 m. Fra kum
men på uttl'ekJeet og ut til hoved
kloakken blir det også 20 m, mens 
man del:imot kan bruke 40 m som 
største lengde mellom de to stake
kummene. 

For øvrig gjelder, som i dag, 
at man skal ha stakerør når 
man har slag på ledningen og hvis 
man har store avbøyninger på 
liggende ledninger. Stakepllnlct kre
ves det når man har to 45 o bend i 
samme ledning etter hverandre. 
Det kreves derimot ikke om mnn 
hal' 30 o bend og kan bruke 3 bend 
til å )wmme over i rett vinkel. 

Det siste punktet jeg vil gå inn 
på, er diametre på nedlap for over
vann, se bilde 10. Det er satt opp 
etter en regnintensitet på 200 lIs 
pr. hektar på stående ledninger. 
Man drøfter en overgang til 160 lfs 
pr. hektar, og tallene kan da økes 
med cn. 25 %. En uttalelse om dette 



EKSEMPEL PÅ RENSELUKER 

,gm 

1m opp til 
slo ken;r 

Avstand: 

a o under by gning og til 
hovedledning 20 m. 
bo andre ledninger l,Om. 

Stakepullkt mellom 
2 - �5D bend Bend på 30D 

k rever Ikke 
stakepunkl 

20m 

Hovedledning 

Hilde nr. 9. 

kan ha stor interesse i kritikken 
fra rørleggennestl'ene. 

Belastningen er imidlertid øket, 
og en 50 mm diametel' 1{an nå 

bl'ukes fra et 80 m� tak, 65 mm 
Jean ta et stort småhus 190 m�, 75 

. mm kan ta 270 ro:!, mens 100 mm 
kan ta hele 600 m� takflate i et 
nedløp. Delmed vil man som regel 
kunne klare seg med 100 mm tak-

nedløp i de vanlige installasjoner, 
fordi man ellers får for lang av
stand mellom taksiukene. Disse di
mensjonene er basert på at nedløps
ledningen Jean gå 1/3 full. For spj})
vannsavløp har man kun regnet 
med 115 full ledning. 

Byggeforslu'iftene inneholder 
krav til overvannsledninger. [5J. 
Man vil ikke fastsette dimensjoner 

DIAMETERE PÅ OVERVANNSLOP, ved regnintensitet 200 Ils, ha, 
Stående ledninger. 

SOmm 65mm 75mm 100mm 150mm 
12") ( 2 1/2") ( 3") (4 "l 

aOm1tak, 190m� tak. 27Qm1 tak. 600m� tak. 

1.6 Us 3,9 Ils 5.4 Ils 12 Ils 

Li ggende ledninger. 

Minste diameter i jord er 75 mm. 

L'lgge nde led n Inger kan belastes som stående når fallet er ca. 1: 25: 

med 1/2- delen når follet er ca. "75 l 

og med dobbelt mengde med fall på ca. 1: 6 

{6"l 

1700rrf tak. 

34 lis 

Med regnintensitet på 160 Us· ha kan m1. ta !let på takt la ten akes m ed ca. 2S DIa 

Bilde ?W. 10. 

men overlate det til den som pro

sjekterer. Hvordan dette spørsmål 
skal taldes i fremtiden, få.r man 
se nærmere på når tiden kommer. 

En nyhet el' at minste diameter 
i jord er 75 mm på overvannsled
ninger , mens vi nå bruker 100 mm. 
Liggende ledninger kan belastes 
som stående når fallet er ca. 1 : 25, 
med halvdelen når fallet el' l : 75. 
Hal' man godt fall, 1 : 6, kan man 
ta dobbelt mengde. Dette med va

rierende fall på liggende ledninger 
kan volde noe bryderi for rørleg
germestrene i fremtiden. På den 
annen side vet vi at en ledning med 
godt fall kan belastes svæt't mye 
mer enn det vi el' vant til. En nøye 
beregning behøver man jo ikke 
foreta med mindl'e man lcommer i 
nærheten av grensetilfellene. 

Det jeg hal' gjennomgått her el' 
bare en liten del av de forslag til 
bestemmelser som hittil el' blitt 

lagt fram i Norden. [6] og [7]. 
De bestemmelser som nå er utar
bei det i det norske forslaget, er 
drøftet i den nordiske komite. De 
er vesentlig enklere og kortere enn 
de gamle bestemmelsene. De inne
holder en serie med ting som dels 

er nytt, mens en rekke unødven

dige bestemmelser som man hadde 
tidligere, ikke er tatt med i det 
hele tatt. 
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