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Ny oversikt over graddagtallet

Sivilingenior Ole Andreas Songe-Moller, Norges byggforskningsinstitutt

Al'tikkelen gil' en kort innforing i begrepene ((graddagtall» og «jyringsperiodel>. Den gjar
rede for bakgrunnen for valget av stasjonene, hvilke omrader stasjonene kan sies a dekke og
gil' opplysning om stasjonenes vekttall regnet etter befolkningstettheten.

Fyringsperiode og graddager.

Definisjonsmessig begynner fyringsperioden
i Norge n<h d0gnmiddeltemperaturen under­
skrider 110 C om hesten og slutter nar degn­
middeltemperaturen overstiger go C om varen.
Forskjellen i temperaturgrensene kommer av
den vesentlig sterre solinnstraling"ved fyrings­
periodens slutt (f. eks. i mai) enn ved dens be­
gynnelse (f. eks. i september). Nar utetempe­
raturen v,h og hest er hl?lyere enn de tilsvar­
ende temperaturgrensene, vil varmetilskuddet
fra solstraling, lys, teknisk husholdningsutstyr
og mennesker som oftest bringe innetempera­
turen opp i minst 20° C.

Matematisk kan graddagtallet defineres:

G = ~ (ti-tu) • /1 T
T

fyringsperioden begynne i september og slutte
i mai, men i h0yereliggende innlandsstrek og
i de nordligste fylker kan fyringsperioden vare
betydelig lenger.

Graddagtallets viktigste funksjon er a danne
grunnlag for beregning av en bygnings teo­
retiske energibehov til oppvarming i 10pet av
en fyringsperiode.

E = 24· G· Q (kWh eller kcaI)

Her er

24· G Stedets gradtimetall. G er stedets
graddager.

Q - Bygningens beregnede varmebehov
pl'. °c temperaturdifferens inne-ute
(kW/oC eller kcal/h QC).
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Fig. 1. Grafis1c jremstiHing av begrepene
"juringsperiade» ag "graddageTJJ.
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Valg av stasjoner.
Norsk VVS hal' i flere ar inneholdt 10pende

manedsoversikter over fyringssesongens klima­
data (temperatur, vindhastighet og graddager)
for f01gende B meteorologiske stasjoner:

Her er:

T - Fyringspeliodens lengde i hele dager.
/1 T Valgt tidsintervall uttrykt i hele dager.
t; - Innetemperatur. I Norge er t i fiksert til

+17° C, da det er regnet med at varme­
tilskuddet fra solstraling, lys osv. ogsa
i fyringsperioden viI bringe innetempe­
raturen opp i minst 20° C.

t u = Midlere utetemperatur i tidsintervallet
AT.

Nar /1T settes ilk 1 dag, kan graddagtallet
verbalt defineres sam summen av den gjen:­
nomsnittlige temperaturdifferens mellom inne­
luft og uteluft for hver enkelt dag i fyrings­
sesongen.

Fig. 1 gil' en grafisk fremstilling av defini­
sjonen pa fyringsperiode og graddager. 8t0r­
relsen av det skraverte areal tilsvarer antall
graddager. For de fleste steder i Norge viI



Fig. 2. PI"ssr.rinl/on au /3 mclcaro/oDis~c .J".• jotlcr moe! JiI/.nrenJ,. omnlcl"urcnsor.
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Meteorologisk
BefolImings- Midlere

andel graddagtallstasjon
0/0 1901-1930

Karasjok 0,9 6638
Tromse 4,6 5068
Bode 5,2 4201
Mo i Rana (NerdaI) 1,3 4875
Trondheim 8,5 4172
Ferde i Sunnfjord 4,1 3617

J
Kristiansund N. 5,0 3214
Bergen 8,9 3031
stavanger 6,6 2963
Kristiansand S, 5,2 3206
Vinstra 5,2 4864
Kise pa Hedemark 9,7 4593
Oslo, Blindern 34,8 3854

Norge 100,0 3910
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Karasjok
Troms0
Trondheim
Kristiansund N.
Bergen
8tavanger
Kristiansand S.
Oslo, Blindern.

For' a fa en bedre geografisk fordeling, hal'
det vist seg 011skelig a fa 0ket antall stasjoner
som det manedlig beregnes klimadata for. I
samrad med avd.sjef Thor Werner Johannesen
ved Meteorologisk Institutt er valget falt pa
fCillgende fern stasjoner i tillegg til de atte
eksisterende:

Bodel
Mo i Rana (Nerdal)
Felrde i Sunnfjord
Vinstra
Kise pa Hedemark.

Da det srerlig er graddagtallet som er av
interesse, hal' midlere graddagtall for 130 sta­
sjoner (1901-1930) sammen med et kart over
befolkningstettheten i Norge, dannet det vik­
tigste grunnlag for valg av antall stasjoner
og omra-der. Det endelige valg er foretatt ut
ira stasjonenes sterrelse og stabilitet med hen­
syn til drift i fremtiden.

Fa fig. 2 er samtlige 13 stasjoner inntegnet,
og det omradet som hver enkelt stasjon kan
tenkes a dekke, er ogsa inntegnet. Inndelingen
i omra.der hal' srerlig betydning ved beregning
av et midlere graddagtall for Norge, som det
redegj0res for i neste avsnitt. Ved valg av
omradeinndeling er det srerlig lagt vekt pa at
det i tynt befolkede omra-der kan tillates en
st0rre variasjon i graddagtallene enn i tett be­
folkede omrader.

Midlere graddagtall for Norge.

Det viI ofte vrere 0nskelig a beregne de ar­
lige variasjoner i energibehovet til oppvarm­
ing for et st0rre omrade, f. eks. Norge.

Dette forutsetter at en kan finne omradets
graddagtall for de enkelte ar. Dette graddag­
tallet viI ikke bare vrere avhengig av de enkelte
graddagtall innenfor omradet, men ogsa av fo1'-

delingen av oppvarmet romvolum innenfor
omradet. I mangel av mer n0yaktige data, kan
det antas at oppvarmet romvolum innenfor et
omra-de er proporsjonalt med antall innbyg­
gere i omradet. Med utgangspunkt i dette er
beregningen av et midlere graddagtall for
Norge utf0rt i tabell 1. Hver av de 13 sta­
sjonenes graddagtall er tillagt en veld sam
er hIe den prosentandel av Norges totale be­
folkning sam bor innenfor stasjonens omrade,
se omradegrensene pa fig. 1.

Det skal gj0res oppmerksom pa at benyttel­
sen av en stasjons graddagtall som representa­
tiv for et st0rre omrade innebrerer en tiinrer­
melse. Ved valg av stasjon er det i st0rst mulig
grad sekt a kompensere for dette. Pa grunn av
de forholdsvis fa meteorologiske data en hadde
til disposisjon, viI det likevel vrere lokale va­
riasj oner i graddagtallene som det viI vrere
umulig a registrere.

Til tross for den beregningsmessige svak­
heten, er det neppe grurm til a anta st0rre
usikkerhet enn ± 1 % ved bestemmelsen av
midiere graddagtall for Norge.

En merkel' seg at midiere graddagtall for
Norge ligger svrert nrer Oslos graddagtall.
Dette er et forhold som ogsa tidligere bereg­
ninger hal' vist, og som det kan vrere nyttig
a benytte seg av ved overslagsberegninger.

TabeH 1. Be?'egning av midLere graddagtaH
fOl' N Q?·ge.
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