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Yttervegg med rammeverk
av tynne stalprofiler
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Fig. 1. Tvpisk ytter1Jsggfelt Fig. 2. Montering av yttervegg

Norcem introduserte i 1971/72 .t nytt fasad.
system som tilfredsstiller Byggeforskriftenes krav
til ikk..b",rende yttervegger i branntrygge bygg. I
systemet benyttes som rammev.rk kaldformede
U-profiler av galvanisert tynnplate. Fesadesystemet
er aUerede tatt i bruk i fl.re stllrre bYIlll. og
konstruksjonsillsningan synes funksjon.lt 3 virke
fullt tilfredsstillende.
Norges byggforskningsinstitutt har bist3tt v.d
d.taljeringen og utprllvingen av vellllkonstruksj[)o
nen. Etter oppdrag av Norcem har NBI gjennom
flirt en stllrre prllveserie for 3 f3 klarlagt bygnings
fysiske egenskaper og f3 v.rifisert et berognings
!J'unnlag for den styrk.messige dimensjonering. I
denne artikkel blir referert erfaringer som er
wnnet gjennom dette utviklingsarbeid. Sett p3
bak!J'unn av den Ilkend. interesse i byggeindu
strien for tynnplateprofil.r farmodas at disse
erfaringer kan Wlre til hj.lp for intar.....rt. plan
laggere. entreprenllr.r og byggh.rrer.

Styrkedimensjonering av rammeverk.t

Denne fasadekonstruksjonen er i prinsippet
oppbygd sam en tradisjoneU bindingsverkvegg ned
rammeverk av tre. Rammeverk og festedetaljer skal
styrkeberegnes for opptak av vindkrefter og i
tillegg b0r alltid en ytterveggs stivhet eller ut
ry0yning kontroUeres.

Normalt vii etasjehQ)yden ligge i omradet
2,4--3.0 m. Fasadeveggene er gjerne i stOrre eller
mindre grad gjennombrutt av vinduspartier, og de
dimensjonerende vindkrefter er avhengig av byg
gets hoyde og geografiske beliggenheto (Aktuelt
variasjonsomride for vindlasten vil vrere ca
65-200 kp/m' 0) Med kaldformede V-profiler med
tverrsnitthoyde 95 mm cller 120 mm vii en kunne
dekke de fleste aktueUe fasadeutf0relser.

I det f01gende skal gis et forenklet dimensjone
ringsgrunnlag for rammeverket. Det viI fremga av
dette at dimensjanering av rammeverk med tynne
stilprafiler kan utfores like raskt sam med tradi
sjoneUe treprafiler.

Fasadesystemet

Stdlprofilene

I figur 3 er vist de aktuelle staIprofiler.
SK-profilet er et svilleprofil sam normalt benyt

tes sam innramming av reisverk,et, men profilet
Reisverket av R- dler FR-profiler festes til k.an ogsa utnyttes for opptak av mindre moment-

svilleprofiler (SK-profiler) som skytes eller boltes pakjenninger.
fast til b~rende dekke- ogteller veggkonstruksjo- R-profilet er det vanlige reisverkprofil Det har
nero Regnet innenfra har veggkonstruksjonen folg- en tverrsnittsforrn som gir profilet en optimal
ende oppbygning: moment- og skja:rkapasitet.

Ett. alternativt to lag 13 mm gipsplater. diffu- SK- og R-profilene valses i standarddimensjoner
sjonstett sperre, 95 mm eller 120 mm hove med 45, 70, 95 og 120 mm tverrsnitth0yde. Kun
stalprofiler i etc 600 mm med hulrommet utfylt 95- og 12o-profilene vii va:re egnet for de vanlige
med mineralullmatter. 3,2 mm Internit og utlektct fasadekonstruksjonenc. Profilene lcveres i dag fra
ytterkledning. norsk produsent i platetykkelser 0PP til ca 0.95

Konstruksjonsprinsippet og detaljer fremgil' av mm. Godstykkelse under 0.6 rom b0r heist ikke

figureoe 1 og 2. b f kningainstittlt?'yttes i ytlervegger.
Norgas ygg ora
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Momentkapasiteten

Karakteristisk for tynnplate profiler er at
trykkflensens ba:rekapasitet avtar ved 0kende
trykkspennin~er som f0lge av spenningsomlagrin
ger og deformering (utbuling) av flens. Dette betyr
at profilens treghets- og motstandsmoment er
avhengig av spenningsnivact. Beregningsmessig kan
en ivareta denne effekten ved a regne med en
effektiv bredde av trykkflens, kfr: figur 4. Den
effektive flensbredden blir en funksjon av spen
ningsniva, E-modul og geometrisk utforming av
profilet.

For beregning av effektiv bredde av avstivet
trykkflens kan benyttes formelen

b fE fEr
t"" 1,9y T 0- O,475y T- Fa J

Formelen er en modifisert versjon av von
Karmanns formel og er i overensstemmelse med
anbefalingcne i den amerikanske "AISI" tynn
platenorm. "Specification for the Design of Cold
forend Steel Structural Members" utgitt av "Ame
rican Iron and Steel Institute".

I tabell 1 er vist beregnct effektiv flensbreddc,
treghetsmoment og motstandsmoment for de mest
aktuelle profildimensjoner ved fire forskjellige
spcnningsniva.

If0lge "AISI" skal maks spenning i profilet ved
ordinrer belastning ikke overskride 0,6 fy, dvs. en
sikkerhetsfaktor pa co. 1,65. For vindlast kan
tillatte spenninger 0kes med 33 1/3 %. Ut fra dette
kan med tilfredsstillende n0yaktighet f0lgende
formler benyttes for bere~ning' av momentkapasi
teten

RF-profilet er et forsterkningsprofl1 som er vel
egnet for montering nmdt sh~rre vinduspartier.
Profilet produsercs i godstykkelsc 1,5 mm og ~ed
samme tverrsnittsh0yder som SK- og R-profilene.
FR~profilene lages enn! ikke i Norge og rna
importeres.

Valsede tynnplater leveres i et meget start
antall typevarianter avhengig av 5tlillegering, pro~

duksjonsmetode, korrosjonspreparering Dav. De
avgj0rende kvalitetsegenskaper for platematerialer
til konstruksjonsbruk er st41ets flytegrensc og
korrosjonsbestandighet.

Flytegrensen for tilgjengelige platematerialer
Jigger i omddet ca 2000-5000 kp/cm', De h~yere

stllkvaliteter er aite lite egnet for valsing eller
knekking av mer kompleksc profiltyper. Ogsa
prissp0rsmaIct spiHer inn her. Imidlcrtid bOI heist
ikke benyttes stal med lavcre flytegrcnse enn 3000
kp/cm2 i profiler for statisk pakjente konstruk
sjoner. De mest aktuelle kvaliteter viI ha en
flytegrense pa 3000-3500 kp/cm 2 ,

De benyttede profiler er av galvanisert tynn
plate og tykkelsen og den tosidige galvanisering viI
utgj0re 0,03-0,05 mm. Dette b0r tas hensyn til
Kun netto staltverrsnitt kan utnyttes statisk.

I etterf0lgende avsnitt er benyttet disse tegn
betegnelser:

f - spenning i trykkflens (basert p~ effektivr tverrsnittJ
f y - flytespenning
1 - effektivt treghetsmament
'a - st~rste rreghetsmamenr (Iavr spenningsnivA)
W - effekrivt marsrandsmamenr far rrykkflens
Wa - sr",rsre morsrandsmomenr for rrykkflens (Iavt

spenningsnivAJ
Wy - minsre morsrandsmamenr for rrykkflens (f",r fly-

ring)
E - sr~/ers elsstisirersmodul = 2,1 • 106 kp!cm'J.
r - profi/rykkelse
b - effektiv bredde av rrykkflens
bo - fuHfiensbredde

Mrill.ord.bel. "" Wy fy /1.65
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Fig. 3. Aktuelle tynnplateprofiler Fig. 4. Treghetsmomenitets avhengighet BV spenningsnivAet



t f=0-750 kp/cm 1 f = 1500 kp/cm) f = 2000 kp/cm 1. f = 3000 kpfcm:2 11Mtili. IIMtil1. (IMfryt.
bo '0 Wo b , W b I W b , W ord. bel. vind last 'l:: Mbrudd

mm mm em' em' mm em' em' mm em' em' mm em' em' kpcm kpcm kpcm

0,6 35 17,0 3,58 30 16,3 3,35 27 15,9 3,22 23 15,3 3,03 5500 7340 9090
0,65 35 18,4 3,88 31 17,8 3,67 29 17,5 3,57 25 16,9 3,38 6150 8200 10140

on 0,7 35 19,9 4,18 32 19,4 4,02 30 19,0 3,90 26 18,4 3,70 6730 8980 11100'"a: 0,75 35 21,3 4,49 33 20,9 4,36 31 20,6 4,24 28 20,0 4,07 7400 9850 12210
0,8 35 22,7 4,78 34 22,S 4,71 32 22,1 4,58 29 21,5 4,38 7970 10620 13140
0,9 35 25,S 5,36 35 25,S 5,36 33 25,1 5,23 31 24,7 5,09 9250 12330 15270
1,0 35 28,4 5,97 35 28,4 5,97 34 28,1 5,88 32 27,7 5,75 10470 13960 17250

0,6 35 29,4 4,90 30 28,3 4,61 27 27,6 4,43 23 26,6 4,19 7620 10160 12570
0,65 35 31,8 5,30 31 30,8 5,05 29 30,4 4,93 25 29,4 ~,68 8520 11360 14040

0 0,7 35 34,2 5,70 32 33,S 5,50 30 33,0 5,37 26 31,9 5,10 9280 12370 15300
N

0,75 35 36,7 6,11 33 36,2 5,97 31 35,6 5,83 28 34,8 5,62 10210 13610 16860-a: 0,8 35 39,1 6,52 34 ,38,9 6,45 32 38,3 6,30 29 37,4 6,07 11030 14730 18210
0,9 35 44,0 7,23 35 44,0 7,23 33 43,4 7,15 31 42,7 7,00 12710 16980 21000
1,0 35 48,9 8,15 35 48,9 8,15 34 48,6 8,05 32 47,8 7,86 14300 19180 23580

FR 95 1,5 60 56,8 11,95 59 56,4 11,80 57 55,8 11,62 52 54,~_~O~~~O_O_ 26670 33000

FR 120 1,5 60 95,4 15,90 59 95,0 15,75 57 93,8 15,45 52 91,0 14,70 26750 35650 44100

SK 95 0,75 28 14,8 3,12 ' 13400 2)4530

SK 120 0,75 28 25,9 4,32 214710 ')6290

11_ for sdil med fy = 3000 kp/cm 1

2) _ gjelder kun for avstivede profiler

Tabelll. Tverrsnitts,karakteristika og momentkapasiteter for R. -FR- og SK~profiler

I tabellen er gitt profilenes momentkapasitet
for steil med fy = 3000 kp/cm2 bcrcgnet cUer dissc
formler.

Den her angitte dimensjoneringsmetode er for
de aktuelle fasadeveggcr til den sikre side. I
virkeligheten viI platek.1edningen. cventuelle spiker
slag OSV., virke sammen med profilene og fere til
en heving av momentkapasitctcn. Samvirkeeffek
ten er imidiertid vanskelig aansI! styrkemcssig, og
det anbefales at stilprafilene dimehsjoneres far
opptak av hele momentpakjenningen. (Nar det
gjelder kontrall av veggutb0yningen. b0r s.amvirke~

effckten utnyttes. Dette blir na:rmere omtalt
senere.)

Svilleprofilet SK har en utforming som gi0r det
lite egnet for opptak av st0rrc momentpakjennin
ger. Profilet mangler lippene sam avstiver flensene
i R- og FR-profilene. I yttervcgger kan det afte
were hensiktsmessig a utnyttc profilet for opptak
av mamentp3.k.jenninger, da gjerne ved a kambi
ncre SK-profil mcd andre profiler. I den aktuelle
veggutf0relse blir profilcne avstivet med platekled
ning festet til profilene med selvborende skruer i
e/c ca 250 mm. Belastningspr0ving av mindre
morleller tyder p<1 at platekledde SK-profiler kan
utnyttes for en.momentkapasitet

For vindlast kan som tidligere angitt moment
kapasiteten okes med 33 1/3 "0. I tabellen er gitt
verdiene for SK av tykkelse 0,75 mm. {Dettc var
tykkelsen pa profilene anvendt ved var modell
pn;,ving. For n~rliggende profiltykke1ser kan en Hi
frem opplysende verdier ved aintcrpolere linea::rt.}

Figur 5 viser en av de sterre belastningsprover
NBI bar utfort for a fa verifis~t styrke- og
stivhetsegenskapene. En fasadeseksjon i full st0r-

Mtill.ord.bel. l':l 0,6 Wofyll,65 IS)
Fig. 8. Pr¢vebelestning av vegg i full st¢rrelse (foto tart
ved at ovartrykk pA 250 kp/m'



10 lc:ggc:s til gtUJ}g for deformasjonsberegningc:ne.
Dc: her angitte prosentverdic:r c:r kun veilc:dende
og rna vurderes nrermerc: mot den valgte kon
struksjonslosning.

re1se ble vakuumbelastet i laboratoriet. Ved hjelp
av omsluttende folie og undc:rtrykk var det mulig a
undcrs0ke veggen bade i bruks- og bruddstadiget
med jevnt fordelt last. Med dette belastnings
arrangementet er det re1ativt lett 5. oppni kontroI
lette laster opp til 1000 kp/m:2

FllStBdetaljer
Det er utf~rt en del forsok for a finne frem til

monteringsvennlige og styrkemessig tilfredsstil
lc:nde sammenf~ynings- og festedetaljer. Genere1t
kan sic:s at det ikke byr pi noen st0rre problemer a
fa til hensiktsmessige lesninger. Interesserte kan
henvende seg til Norcem v/Eternitfabrikken eUer
NBI for opplysning om detaljene.

Ved oppsetting av innvendige skiUevegger med
rammeverk av tynnplateprofiJer er det vanlig at
5tc:nderprofil monteres til svilleprofil ved fiksering.

Deformasjonsberegninger

Ytterveggers utb0yning under dimensjonerende
last bor alltid kontrolleres. I Byggeforskriftene er
ikke oppgitt noen deformasjonskriterier for vegger.
En felles nordisk komitc anbefaltc for noen ar
siden at yttervcggers utb0yning burde begrenses til
1/300 av etasjeh0ydert. Dette deformasjonskrite~

riet rna karakteriseres sam meget strengt og viI
normalt v~re dimensjonerende for valget av stal
profiler.

NBI's erfaring med dimensjoncring av de aktu
cUe ytterveggkonstruksjoncr tydcr ptl at et utb0Y
ningskriterium pa 1/200 av etasjehoyden korre
sponderer godt med den styrkemcssigc utnytte1sen
av stalprofilene, og vi anbefaler at dette deforma
sjonskriteriet legges til grunn for dimensjonerin
gen.

Noen vindusprodusenter forcskrivcr spesielle
stivhetskrav til omgivende veggkonstruksjon. Ncir
slike krav foreligger, bor dissc·selvsagt folges. (Det
kan her vaere av interesse a ncvne at ved pr"wingen
vist i figur 5 rok vindusgJasset forst ved en
belastning pa ca 600 kp/m'2.)

DeformasjonsmaIinger pa platekledde vegger
viser at en far samvirke meUom kJedning og
stalprofilene ved den vanlige festeanordning (selv
borende skruer i e/c 200-300 mm). Deue sam
virket bor utnyltes ved deformasjonsberegningene.
Beregningsmessig kan en enklest ta hensyn til det
ved i justere staIprofiJets stivhet med en prosent
sats. Vcire erfaringer tyder pi at folgende prosent
justeringer kan benyttes for de aktueUe fasadeveg
ger

Kuldebroeffekter

Bruk av stal i ytterveggkonstruksjoner kan
medfere uheldige kuldebroeffekter om en ved
konstruksjonsutformingen ikke tar de nedvendige
forruindsregler. Et rammeverk av stilprofiler viI gi
veggen en lavere midlere k·verdi enn en tradisjonell
yegg med rammeverk av tre. Sett pi bakgrunn av
det betydelige varmetap en yttervegg normalt har
gjennom vindusflatene, rna et mindre varmetap
gjennom veggstendere kunne betraktes som uve
sentlig. Mer uheldig kan virkningen av lave over
flatetemperaturer pa innvendige veggflater wrre.
Det er her to uheldige effekter som kan inntreffe.

Fuktkondens pi innvendig overflate. Med Leks.
et inneklima med lufttemperatur +21°C og
relativ fuktighet 50 % viI en kunne fa kondens
pa veggflate am temperaturen her kommer
under ca +10,5°C.
Tennisk sverting (popuhrrt kalt st0vkondens).
Dersom det er lave overflatetemperaturer pa
enkelte veggomrader, kan svertingen av disse
virke visuelt sjenerende. Intensiteten av den
termiske sverting cr tiln<Ermet proporsjonal
med temperaturfallet luft/veggflate.
For registrering av kuldebroeffektene har NBI

gjennomf0rt et storre antall laboratoriemllinger. I
NBI's prevehus i Trondheim hat va:rt undersekt en
yegg i full ska.la. Ved laboratoriet i Oslo er blitt
utf0rt en serie vannetekniBke mil.inger pa mindre
veggmodeller.

Vindlasten

Det syncs a herske noe forvirring nar det gjelder
valg av dimensjonerende vindlast pi yttervegger.
Slik vi talker gjeldende beIastningsstandard, NS
3052, blir for de fleste bygg den dimensjonerende
formfaktor c = 1,3 i trykk.

Formfaktoren for vindlast pi sekunda:re ytter
veggkonstruksjoner skal settes lik 1,0. (I de danske
vindforskrifter. som er bygd opp analogt de
norske, er angitt at formfaktoren for vindtrykk pa
et mindre veggareal a kan beregnes euer formelen
c = 1.0-0,3 a/A der A er helc veggens areal) I
tillegg kommer det innvendige undertrykk som
normalt vii ha en formfaktor 0,3. Disse to form
faktorer summeres opp til en total formfaktor c =
1,3, (NS 3052 pkt. 6.3.3 og 6,3,2.)

For~)Vrig gieres oppmerksom pa at nar det
&ielder dimensjoneringen av en ytre utlektet vrer
hud, er formfaktoren 1,2 i sug.

Ifolge belastningsstandarden skal vindtrykket
bestemt ved gesimsheyde benyttes over hele vegg
heyden. Tolket bokstavelig kan dette kravet i
enkelte tilfeller synes noe urimelig. En relativ
vanlig byggeutforming er en hoyhusseksjon inn
korporert i eo sterre lavblokkseksjon. Her b~r en
vel tillate seg a tolke standarden litt liberalt og
variere vindlasten etter et rimelig skjenn.

Dvs. med en fJ.kser~g presses sill fra flens i
SK-profil inn i flens pa R-profil Denne fe~teanord

ning bor heist ikke benyttes i mer pakjente
yttervegger.

til/egg j 'a
til/egg j /0

til/egg j 'a
reduk.sjon j '0

10-20 %
7,5-15 %

0-7,5 %
15-25 %

For R 95
ForR 120
For RF
ForSK



Veggens overflatetemperaturer

Her skal refereres resultater ira temperatur
maIingene pa de mindre veggmodellene. Disse
malinger burde ~re en god pekepinn for hvilken
temperaturfordeling sam kan forventes i praksis.

Det benyttede oppriggings- og maIearrangement
fremgcir av figur 6. Veggmodeller med et bredde/
h~yde forhold pa 1,0 m/l,2 m ble montert i yegg
mot fryserom. Temperaturen i fryserommet var
_20°C. og temperaturen i varmt rom ble holdt pa.
+21°C. Veggmodellenes overflatetemperaturer pa
varm side ble registrert med termoelement koplet
til skriver.

Moddlene var oppbygd som et karakteristisk
veggutsnitt med stilstender sentrisk plassert i
Modell (pa. modellene var den ytre utlektede
kledning sl0yfet, da det ble antatt at denne ikke
ville fa noen innflytdse pa de varmetekniske
millinger.)

I figur 7 er vist de maIte overflatetemperaturer
pa 4 veggtyper 0l'Pbygd med R 95-0,65 og
Rockwool 33 kg/m

TempcraturfaUet er konsentrert til et veggfelt
ved stender av bredde ca 150-200 mm.

Platekledningen festes normalt til statprofilene
med seIvborende skruc:r. Disse skruene er sma
konsentrerte kuldebroer sam gir et ekstra tempe
raturfall Over skruehode. Ovenfor er gitt malte
temperaturer over sparklet skruehode for de 4
veggtyper. Det er vesentlig at skruehodene gies en
skikkelig Qversparkling, kfr. figur 8. Tykkelse pa
dette sparkellag ber vrere minst 3 mm. Miilinger pa
usparklede skruehoder tyder pa at dette sparkel
Iaget viI dempe temperaturfallet m-ed vel 1DC.

Nh det gjelder utferelsen med et kuldebryt
ende underlegg, veggtype 3, kan vi ikke inose at
varmetekniske hensyn berettiger dennc finesse. Dt
fra branntekniske vurderinger er denne utf0relsen
og noe uheldig pga.. det ekstra hulrommet som
introduseres i veggen.

Type 4 er tatt med for i\ vise den interessante
effekten som kan oppnaes ved en slissing av
tynnplateprofiler. I praksis viI den mest effektive
utferelse vrere a benytte flere tynne, forskj0vcde
slisserekker. 0konomi og styrkemessige implikasjo
ner IDer i dag denne utftnelse noe utopisk. men en
her ha den i hakhodet oar det gjelder en del
spesielle konstruksjoner.

Type 1: Innvendlg kledning bestAende av en 13 mm
gipsplate.

Laveste vaggtemperatur +15,5°C
Temp. over sparkler skruehode +13,SoC

Type 2: Innvendig kledning bestAende av to 13 mm
gipsplarer.

Laveste veggtemperetur +17.3°C
Temp. over sparklet skruehode +14,7°C

Type 3: Sam 1, men med at kuldebrytende mellomlegg av
12 mm por¢s trefiberplate.
Laveste vaggtemperatur +17,aoe
Temp. over sparklet skruahode +14,2aC

Type 4: Sam 1, men mad slisset stender.
Lavesta veggtemperatur +16.7D e
Temp. over sparklet skruehode +16.4D C

1)mm glpsplclPl'

========1

Fig. 6. LaboratoriemAling av k-verdier og overflatetempera·
turer pA veggmodeller og utetemperatur _20cC

Fig. 7. Overllatetemperaturer pA innvendige veggflater
ved romtemperatur +21°e
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I varmeteknisk henseenrle viI den besle utf0r
else vaere som type 2, men med kl1n innerste
gipsplater skrudd fast til stAIprofil og ytterste
gipsplate b0r limes.

Med 0,65 mm tykke staIprofiler vii ca 25 % av
veggfeltets totale varmetap vrere foranlediget av
stilprofilene. For v;egg med 0,85 mm stiUprofiler
kan k-verdiene beregnes til

Vellllllns k-verdi

Midlere varmegjennomgangskoeffisient for vegg
type 1 med stendae i cle = 600 mm er med
varmestr0mmaIer (kfr. figur 6) maIt tiI

kR95-0 851':::1 0,41 kcaJ/m'lhOC
kR120-0 85 1':::1 0,37 kcal/m'hO'C

(De oppgitte k-verdier er bestemt ut fra labora
toriemllinger under godt kontrollerte betingelser.
For veggkonstruksjoner i praksis b0r opereres med
et tillegg pa ca 10 % til de refererte k-verdier.)

For tilsvarende Yegg, men med R 120-0,65 og
120 mm mineralull ble vumegjennomgangskoeffi
sienten maIl til

kR/2G-O,65 - 0,34 kcal/m'h"C

lsolosjons
strimmel

Isoleringsdetaljer

Det er viktig at mineralullen monteres slik at
den slutter tett an mot stendeme. Far en luft
lommer mot stc\lprofilene, kan dette gi muligheter
for konveksjonsstr0mmer som er varmeteknisk (og
brannteknisk) meget uheldig. I figur 9 er vist den
anbefalte utf0relse. I hulrommet i R-profilene
legges inn en isolasjonsstrimmel. Rockwool produ
serer i dag isolasjonsstrimler spesiallaget for dette
formal Denne utf0relse sikrer et bedre resultat
enn om tilst0tende mineralullplater presses inn i
R-profil Med stendere i etc 600 mm kan en ved
denne montering og benytte mineralullplater i
standardformat.

Spcsiell omtanke krever utformingen av ytter
veggens innfestningsdetaljer til ba:rende hus
konstruksjon. Figur 10 viser den benyttede 10sning
ved betongbygg. Betongen er i forkant tildekket
med min. 20 mm h"yverdig isolasjon og mellom
svilleprofil og betong er anordnet et kuldebro
brytende skikt.

Fig. 9. Anordning alt mineralull ved stender

------ - ---.,,--,--,-r

Kuldebro

Stovportikkel~,,,m.r

Termisk sverting

Det kan va:re pa sin plass her ;\ gi en na:rmere
omtale av effekten termisk sverting. Den fysiske
virkcmate er forsekt fremstilt i prinsippskissen
figur 11. Stevpartiklenc blir pavirket av omgivendc
luftpartikler (-moJekyler). Luftpartiklenes kine
tiske energi til tar med 0kende temperatur, og
st0vpartiklene i romIuften blir f0lgelig pakjent av
en resultantkraft som driver dem perpendikul..rert-.
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Fig. 10. Feste BV vttBfV8gg til betongdekke Fig. 11. Termisk 1V8rting



isotermene mot den kaldere veggflaten. Mindre
avsatte 9tovpartikler kan vaere meget vanskelige 5.
fa fjemet, da rnolekylrere bindingskrefter kan
¥irke.. Den termiske svertingsintensitet er til
nrermet proporsjonal med temperaturgradienten
luft/overflate og er i langt mindre grad avhengig av
de absolutte temperaturer. Aile veggoverflater blir
i c1rene.s lop mer dler mindre misfarvet ved
stovtilsmussing. Det avgjorende far en gur:stig
visuell bedommelse av misfarvingen er at stov·
ansamlingen ikke er kansentrert om enkelte vegg
omrnder slik at disse skiller seg ut. Store tempera·
turgradienter over mindre veggfelt bar (plgelig
mest mulig unngas, ~en det er knapt mulig pa
for hand a kunne angi de kritiske temperaturgren'
ser overfIater skat tilfredsstille for at den termiske
sverting ikke skal virke sjenerende.

Branntekni.ke krav

Det er forst og fremst de branntekniskc krav
sam har faranlediget utviklingen av veggsystemet,
og det er godkjent av Statens Branninspeksjan far
bruk i bra,mtrygg bygning.

Det kan her vrere av interesse a referere
farskriftenes krav pa dette felt. HoIge Byggefor
skriftene av 1. august 1969 skal bygning i 3 eUer
flere ctasjer oppfores sam branntrygg bygning.
Kravet er ogsa gjOTt gjeldende for noen typer bygg
i to etasjer.

For bygningsdelen yttervegg i branntrygt bygg
er beskrevet

55:42411 "Yttervegg deal i alt vesentlig bestA aY ubrenn
bart materia Ie. Til isolasjon og tetning mA bare
brukes ubrennban materiale aller materia Ie sam
pI grunn av sine egenskaper eller sin bruk ikke
bidrar til spredning ay brann.
Deportementet lean tillate bruk av annet mate
riale enn ubrennban materiale nmrmere spesifi
sen i Kommunal· og Arbeidsdapartementets mid
lenidige forskrifter for bruk av brennbara kJed·
ninger og brennbare isolasjonsmaterialer i byg
ninger til fasadekledning" (nrermere spesifisert i
Kommunal· og Arbaidsdepartementets "Midler
tidige forskrifter for bruk av brennbare klednin
ger og brennbare isolasjonsmaterialer i bygninger
aY 2.8priI1973").

55:42412 '" bygning for lailighet. forretning, konlor.
skale samt for industri- og verkstedsformAI utan
scsrlig brannfarlig virksomhet kan ikke-biErande
yttarvegg i viss utsuekning innaholde brennbart
materials under forutsetning av et brannvesanet
mad det stigemateriell det rllr over, lean komme
tfl bygningens fasadar for A slokke brann. Slike
vegger ar ikke fillatt i bygning med over 8 etBsjer.

Krav til yegg sam nevnt ovenfor:
Den utvendige kledning skal vrere av ubrennbart
materiale. Departernentet kan tiDate bruk av
annet materiale enn ubrennbart materiale.

Den innvendige kledning skal va:re tenn
vernende minst A 10.

All isolasjon skaI vcere av ubrennbart materiale
og fylle veggen slik at del ikke dannes huh-om.

Hvor den utvendige kledning er utlektet, skal
det utenpa bindingsverk, isolasjon, og eventuelt
papplag festes en kledning som er ubrennbar
eUer godkjent av departementet til dette for
mal

Veggen utfores slik. ved tilslutning til etasje
skiller og til yegg som begrenser brannceUe, at
brann i veggen bindres i a spre seg forbi dissc."

De noe mildere krav til ikkebrerende ytter
vegger i bygninger opp til 8 etasjer kan fortolkes
slik at brannvesenet kan gi tillatelse til at disse
veggcr oppfores med rammeverk av tee. For
yttervegger i bygg over 8 etasjer rna fonnodes at
det ikke vii bli tillatt abenytte trestendere.

Generelt angir forskriftene at yttervegg skal i all
uesentlig besta av ubrennbart materiale. Dette
kravet er vanskelig a kvantifisere, og nonnalt er
konstruksjonene gjenstand for sentral godkjennelse
av kommunale brannvesen eller Statens Brann·
inspeksjon (som er departementets didgivcnde
organ i branntekniske sporsmal). Imidlertid rna det
formodes at cn begrenset bruk av spikerslag, f.eks.
rundt vinduer, vii bli tillatt om disse er forsvarlig
innpakket av ubrennbart materiale. Problemet her
er kvalitetcn av utfort arbeid pa byggeplass sam
kan introdusere et ekstra usikkerhetsmament.

Nci.r det gjclder bruken av trevindu, har det yrert
vanlig a tillate disse brukt uansett antaH etasjer.

Ved utvendig utlektet kledning skat hulrommet
innvendig beskyttes av et ubrennbart klednings
materiale, som Internit. Foravrig bcmerkes seksjo
neringskravet ved ctasjeskiller. Benyttes brennbar
folie og/eUer papp, skal denne brytes ved etasje·
skiller.

Byggeforskriftene stiller ingen branntekniske
klassekrav (som f.eks. A30 eller B30) til den
ikkeba:rende yttervegg. Den innvendige kledning
skal imidlertid vrere tennvemende minst AID, dvs.
at en innvendig kledning med en 13 mm gipsplate
pa skjelettvegger er brannteknisk tiIfredsstillende.

N5..r det gjelder den filosofi de branntekniske
kray til ytterveggen bygger pa, kan det vel generelt
sies at kravene primrert sikter mot a hindre at
brann skal kunne spre seg. mens kravet til gjen
nombrenning av veggen er mer sekundcert.

Lit! om Iydisolering og veggkledning

FOfskriftene har ingen krav am Iydisolering av
yttcrvegger. For bygninger utsatt for kraftig tra
fikkstoy. kan det vaere aktuelt a spesifisere Iydiso
lerende krav til ytterveggen. I sa fan kreves gjerne
en yegg med spesielle vinduslosninger, da denne
detalj normalt er det svake ledd.

Ved yttervegger sam henges utenpa bygget, kan
en fa Iydlekkasje gjennom tilslutningene yttervegg/
etasjeskiller og yttervegg/innvendig skillevegg.
Denne lydlekkasje eller flanketransmisjon kan gi
en merkbar reduksjon av lydisoleringen menorn
tiJstotende rom om disse 'tilslutningsdetaljer ikke
er gjennomtenkt. Det er her to forhold en bor
passe pa.
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Fig. 12. Tilslutning mot Iydisolerende skillcvegg

At innvendig platekledning (membran) brytes
ved lydskillende konstruksjoner.
At tilslutningene utf0res mest mulig tett.
Den vanligste tilslutningsmetode for vegg

systemet, som vist i figur 10, vii medfore minimal
flanketransmisjon. Om det monteres lydisolerende
skillevegger. anbefalcs en utf0relse av tilslutningen
mot yttervcgg som vist i figur 12.

lnnvendig plateklcdning tettes mot tilstotende
konstruksjoner med plastisk fugemasse. Dette sik
rer mot lydlekkasjc og forsegler samtidig effektivt
fuktsperren.

Interniten som fungerer som brannvern, skal
samtidig virke som vindsperre og rna f0lgclig
monteres rned tellc skj0ter. (En ekstra vindspcrre
med papp er ikkc n0dvendig og er hcUer ikke a
anbefale ilV branmekniske hensyn.)

Niir det gjelcler den innvendige gipsplatekled
ning, foreligger 3 alternativer.

Air. 1. En 13 mm plate
AIr. 2. To 9 mm plater
Alt. 3. To 13 mm plarer

En skikkelig utfcndse mcd en 13 mm gipsplate
anses fullt ut a tilfTedsstille kravene til en ytter
vegg. Hvorvidt byggherren vii ga til det skritt a
montere dobbel gipsplatekledning, bIrr en avvei
ning av 0konomi mot de funksjonelle forbedringer
denne kledning vil gi. Her skal kort kornmenteres
de veggegenskaper som b0r innga i en slik vurde
ring.

Brannteknisk: If0lge brannforskriftene kan de
tre veggalternativ betraktes som likeverdig.

Varmeteknisk: En utf0re1se med dobbel plate
kledning vii gi gunstigere temperaturfordeling over
veggflaten.

Lydteknisk: En yegg med dobbel piatekledning
vii ha ca 5 dB bedre lydisolering enn med enkel
kledning. (Taes ikke spesielle forhindsregler ved
utforming av vindusdetaljer OSV., vii den berlrede
lydisolering av veggflaten vrere av mindre praktisk
interesse.)

Veggstyrke: Gipsplatcr er lite cgnet til a motsta
konsentrerte enkeltkrefter fra slag, 5t0t osv. Ogsa
mit det gjelder evncn til a gi feste for opphengte
gjenstander, har gipsplaten sine svakheter. Med
hensyn til kledningens mekaniske st.yrke vii de
kraftigere kledninger, alt. 2 og srerlig alt. 3, by pa
fordeler.
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Utviklingsmuligheter

Tynne statprofiler har allerede lenge her j landet
V<C't benyttet sam rammeverk i ikkebrerende
innvendige skillevegger. I artikkelen er beskrevet
broken av profilene i et ytterveggsystern som har
ratt en 0kende utbrede1se i I0pet av de to siste ar.
Neste skritt i utviklingen viI va:re a utnytte
profilene for opptak av normalkreftt.r. Vi vet at i
USA benyttes profilene som brerende rammeverk i
toetasjes bygg, og en lignende utnytte1se her i
landet ansees ikke for urealistisk.. Det kan opplyses
at NBI i samarbeid med Norcem vii studere
na::rmere bruken av profiIene i ba::rende yUer
vegger.


