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Når mennesker lever innpå hverandre, vil det alltid være behov for ta trekke seg tilbake uten il bli forstyrret av
uvedkommende. I hoteller har man således funnet det nødvendig il stille samme akustiske krav som i
fierfamiliebus. Dette gjelder lydisolasjonen mellom hotellrommene, etterklang i trapperom og felles gang og
støynivå fra tekniske installasjoner. Lydisolasjon mellom hotellrom og felles gang er wmtatt fra kravet, her har
man· i stedet stilt krav til selve entredøren, målt i laboratorium. Døren skal innsettes på en slik måte at
lydisoleringen ikke blir vesentlig svekket. Dette kan imidlertid vanskelig konstateres ved målinger 1 bygninger
på grunn av små rom og varierende målebetingelser.

Det vil alltid være behov for en viss lydisolering mellom hotellrom og felles gang.
Et viktig poeng som i denne sammenheng bør nevnes, er å redusere støyen ved kUden. I en godt avdempet

korridor, f.eks. 0,3 sek. etterklangstid, vil lydnivået fra en og samme støykilde være SdB lavere enn når
etterklangstiden er 1,0 sek. Altså blir lydnivået som overføres videre gjennom veggen og døren også mindre.

Siden de nye byggeforskriftene kom i 1969, er et mye større utvalg av lydisolerende dører tilgjengelig. Dette er
cn av flere grunner til at det bør stilles andre og strengere krav til lydisolering mellom hotellrom og felles
korridor, trapperom o.l.

På bakgrunn av dette har NBI, som oppdrag for Hotell- og Turistdirektoratet, utført en rekke målinger i
forskjellige hoteller for å se hvor god lydisoleringen er og søke å komme frem til hvilke krav som bør stilles og
hvordan kravet kan oppfylles.

Fig. l. Plan og snitt av normal størrelse. Her er også vist ventiJkanalens
plassering med avgrening til hvert av rommene.
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bad/WC er en vanlig innvendig
lett dØr med spalte ved terskel for
avlufting av baderommet. En slik
dØr har Iydreduksjonstall R'm =
lOa 15 dB,
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to dØrer <':I. 40 mm tykkelse, uten
tettelister. Ikke i noen av de
undersØkte hoteller er det brukt to
dØrer mellom korridoren og en
treen. DØren mellom entrl: og

Planløsning og utførelse
I de 11 hotellene hvor målin

gene ble utført, er rommene stort
sett like. En ca. 2,0 meter lang,
smal entr~, et baderom med WC
ved siden av og et oppholdsrom
innenfor som varierer fra ca. 10 til
17m2• Rommene er som regel
plassert på rekke langs en eller
begge sider aven ca. 1,5-2,0 meter
bred korridor.

Det ser ut til å være vanlig å
utføre hovedkanalen for ventila
sjonsanlegget langs taket i korri
doren, med avregninger til hvert
hotellrom. Kanalene skjules som
regel aven nedforet platekledd
himling som flukter med overkant
av dØrene. Denne himlingen finnes
vanligvis også i hotellrommenes
entre, da ventilkanalen fØres
langs taket helt inn til oppholds
rommet.

Den nedforete himlingen er ofte
en lydabsoberende kledning som
har liten eller ingen Iydisoleren
~e evne. Det kan derfor lett oppstå
lydlekkasje via ventilasjonska
nalene, dersom ikke visse for
holdsregler tas. I et nylig oppfØrt
hotell hvor det er brukt dØrer med
middelreduksjonstall Rm = 35 dB,
konstaterte vi at veggfeltet over
dØren til hotellrommene rett og
slett manglet.

I syv av hotellene er det brukt
bare en dØr mellom korridor og
oppholdsrom. DØrene er tykkere
enn vanlig og er utstyrt med tet
telister. I fire tilfeller er det brukt

10, h,v.



Tabell 1. Lydisolasjon mellom korridor. entr~ oppholdsrom.

Antall Entr~ Opph. Oppnådd Oppnådd lydlsol. DØrblad l, DØrens( l )middel Tette-
målinger m' rom! lydisol. Korridor tykkeise reduksjonstall list

m' Korridor Opph.-rom mm Drl
Entr~

LL.ff
mØr2

mØr 2 åpen l lukketl R m R'm
LL.ff LL.ff

Il 4,1 13,0 20 26 40 20 1 stk.L
ll5 3,0 15,0 27 35 59 27 35 1stk.o.

22-32 29-40 5:>-<30 22--32
IDI 2,0 15,0 32 40 75 33 39 2 stk.o.
IV4 2,1 12,0 20 27 40,5 40 ingen

24--111 34-45

Tabell 2. Etterklangstid l korridorer.

0,2-1,1 sek.
0.2-0,7 sek.

Laveste og
hØyeste målte

verdi

0,5 sek.
0,5 sek.

Middelverdi
for

5 korridorer

.
Den oppnådde isolasjonen mel

lom to rom kan angis ved forme
len:
LL.ff = LL - lO log S + lO log
V - lO log T - F - lO (dB) (1)
hvor LLerr= oppnådd effektiv

luftlydisolasjon
LL = skilleveggens luft

lydtall
S = areal av felles skil

levegg mellom rom
mene

V = mottakerrommets
volum

T mottakerrommets
etterklangstid

F = nanketransmisjon
mellom rommene
(normal = OdB).

Forutsettes f.eks. at det benyttes
en veggtype med luftlydtall LI.. =
45 dB, vil romisoleringen mellom
korridor og bad bli LLcrr= 41,S dB
når veggflaten mot korridor er 4,3
ml! og rommets volum (badet> er
9,6 m3 • Dette er normal stØrrelse på
baderom i hotellrommene.

2. Lydisolasjon vegg med
dør

Når det monteres en dØr i veg
gen, vil lydisolasjonen fØrst og
fremst bestemmes av selve dØren
pluss et tillegg for selve veggen.
Det forutsettes at veggens lydre
duksjonstall er minst lO dB bedre
enn dØrens. Uansett om veggflaten
mellom korridor og entr~ er stor
eller liten. er det bare selve en
tr~ørens lydisolasjonstall som
bestemmer den oppnådde lydiso~

lasjon mellom korridor og entr~.

Lydovertøringen gjennom veggen
gir ikke noe målbart bidrag i
tillegg til lydovertØringen gjen
nom dØren.

500Hz
50Q-4000Hz

Frekvensområde ved
Frekvensområde middel

(~

Måleresultater
Målingene i tabell l gjelder

lydisolasjonen mellom korridor
- entr~ og mellom korridor 
oppholdsrom. Etterklangstid i
korridorene er også registrert. ta
bell 2. I I-ID er brukt ~n dØr
mellom korridor og oppholdsrom,
i IV to dØrer. Det er angitt mid
delverdier og i noen tilfeller også
variasjonsbredden.

3. Kanaler for friskluftanlegg o.l.•
ved transmisjon gjennom kanal
vegger og ventilåpninger.

4. Eventuell lekkasjer.
Vi skal se nærmere på disse

punktene hver for seg.

Hvor overføres lyden?
Vi skal se hvilke lydtransmi

sjonsveier som finnes og hvordan
eventuelle krav kan fastsettes.

1. Skilleveggen korridor - ho
tellrom. Kravet gjelder i fØrste
rekke lydreduksjon mellom kor
ridor - badIWC hvor det er størst
felles veggfiate.

2. Dører og innsetting av disse.
Dette gjelder fØrst og fremst dØr
mellom korridor - entre, av
hensyn til romlsoleringen også
mellom korridor - bad.

1. Skilleveggen korridor
hotellrom

Lydisolering mellom to rom
avhenger av flere faktorer. Forut
en skillekonstruksjonens lydre
duksjonstall er arealet av skille
naten avgjØrende. mottaker
rommets volum og etterklangstid
og dessuten transmisjon via flan
kerende konstruksjoner.

.G~~ I ~ ~', 7;{' 2;. ~

A
Utførelse av målinger

Målingene er utført i overens
stemmelse med Norsk Standard NS
3051. Korridor er brukt som sen
derrom, og entr~. henholdsvis
oppholdsrom som mottakerrom.

8eregning av entredørens
middelreduksjonstall Rin
på grunnlag av målinger

Når lydisolasjonen for dør i en
bygning måles, kan fiankeover
fØringen forbi selve prøvefeltet
aldri wmgås fullstendig. Det lyd:.
reduksjonstall man finner, merkes
derfor med apostrof: R', I henhold
til NS 3051 settes flaten S lik
måleobjektets fri åpning.

Skal dØrens lydisolasjon angis
ved et enkelt tall. kan man bruke
det aritmetiske mideltall R'm
over frekvensområdet fra 100 til
3150Hz.

I henhold til NS 3051 blir dØrens
Iydreduksjonstall:

Am
R' = Ls-Lm -10108s

hvor:

L = detmidlerelydlrykknivå
i senderrommet

L m = detmidlere lydtrykkn1vå
i mottakerrommet

Am = mottakerrommets sam
lede akustiske absorb
sjon i m2 -Sabin

S = dØrens areal l m:
V = rommets volum l m3

T = målt etterklangstid l se
kund.

A m beregnes vetter Sabines
formel A m = O.l6-:f

Med de romtyper det her er
snakk om. hvor det som regel er en
lang korridor på den ene siden BV

entr~dØren og en trang entre
som ofte står i åpen forbindelse
med et større oppholdsrom på
andre siden, vil mottakerrommets
volum vanskelig kwme beregnes.
Det oppnådde resultat tor R'm
blir således unØyaktig. Det er
derfor vanskelig å stille spesifikke
krav med hensyn til dØren, basert
på målinger i bygninger.



GolYlIote ; mottokf'rrom

Fig. 2. Lydisoleringen i forhold til mottakerrommets størrelse. Når
golvflaten er 4,0 m~, vil rom.isoleringen bli den samme som dørens
reduksjoDSlaU Km
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Fig. 3<. Eksempler pA oppnådd
effektiv lydisolasjon når del ikke
er forrom mellom korridor o&,
oppholdsrom. Resultatet er av·
hengir av rommets areal (volum)
og etterklanptid. og av dørens
lydisolasJonslalI.
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Flg. 3b. Eksempler pA oppnådd
effektiv lydisolasjon når det er et
forrom mellom korridor og opp
holdsrom. Det var brukt dører med
noe forskjelUge lydisolasjonstall.
Isolasjonen mellom korridor og
oppholdsrom varierte her mel
lom LLeff= M-45 dB.

100 200 400 800 1600 Hz 3200

Isolasjonen mellom korridor og
oppholdsrom varierte her mellom
LLeff = 26-40 dB. Referansekur
ven angir det.resultat LLe:ff = 36
dB man beregningsmessig skulle
oppnå med en dør som reelt har
lydisolasJonslaIl30 dB.

I noen tilfeller er lydisolasjo·
nen svekket betydelig ved over
føring via ventilasjonskanaler.
som gir en svikt særUg ved høye
frekvenser.

JOm2

42 dB43 dB

Korridor
Flg. 3a. Figuren viser den Iyd

reduksjon som kan oppnås i entr~

og oppholdsrom når dørene har
reduksjonstall som vist Inntegnet,

Brukes to dØrer mellom korri
dor og oppholdsrom, og med en
tråen mellom. vil romisoleringen
mellom korridor og og entreen
bli 3 dB mindre enn dØrens reduk
sjonstall, og mellom entre og
oppholdsrom 6 dB bedre enn denne
dØrens reduksionstall. Er f.eks. i
dette tilfelle entredØrens reduk
sjonstall Ri'n = 25 dB og dØr til
oppholdsrom R'm = 15 dB, vil
romisoleringen mellom korridor
og oppholdsrom, når begge dØrene
er lukket bli:

LL,(f= (25-3)+ (15 + 6) = 43 dB.

3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 202

Forutsetninger:

Romhoyde 2.'0 m

Ethrklangstid 0,5 sekund

Normal flankl!'tronsmisjon•
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Eksempel:
Hotellrom med entre 2 ro:,

oppholdsrom 16 m:!, se figur 3a.
Brukes en dØr mellom korridor og
oppholdsrom, vil romisoleringen
bli ca. 7 dB i tillegg til selve
dØrens reduksjonstall.

Det resulterende lydreduk
sjonstall i dB for vegg med dØr
angis ved formelen:

Rs. = Ro -lDlog
R(}-Rr

[1 +~ (10 10 -l~dB

Hvor: Ro. R Iog Rser veggtypens,
dØrtypens, og det resulterende
lydreduksjonstall.

SI og Sa er dørens areal, hen
holdsvis veggens areal inkl. døren.

Tilsvarende er forholdet mel
lom det resulterende luftlydtall
LL s og veggtypens og dØrtypens
luftlydtall. LLoog LL .

Kjenner man dØrens lydreduk
sjonstall og mottakerromrnets
størrelse, kan romlsoleringen for
så vidt bestemmes ved hjelp av
diagrammet i fig. 2.

Fig. 2 viser lydisoleringen i
. forhold til mottakerrommets
stØrrelse. Når golvtlaten er 4,0 m2 ,

vil romisoleringen bli den samme
som dØrens reduksjonstall.

3. Lydoverføring via
ventilasjonskanaler
Regneeksempel med dlsse for

utsetninger (se fig. 4):

Hovedkanal spirorØr
ø 400 mm, tverrsnitt Fl = 0,13 m2:

Avgreningskanal spirorØr
ø 200 mm, tverrsnitt Fl = 0,03 m2

Lydtransmisjon fra korridor
gjennom kanalvegg, dvs. lydnivå
inne i kanalen blir:
LpH= Lps-R + K

derK= IOlg(~ + ~»)
og _ 4F2.+ 2F,S
r- 4F1 + S

hvor S = kanalens totale begrens
ningsflate (m2 )

r = mål på den totale ah
sorbsjon i kanalen, (m2:)

Ved beregningene antas at ho
vedkanalen påvirkes av et noen
lunde jevnt lydnivå i 10 meter
lengde. Man får da:
LpH= Lps-R+ 17 dB

I fØlge vektkurven for lydiso
lasjon av massive plater vil en
kanal med vegger av stål 0,6 mm
tykkelse ha reduksjonstall på Rm
= ca. 35 dB.
altså LpH= Lps-IB dB

Lydeffektnivået l grenkanalen
blir:
Lwk= LpH + 10 tg Fl

= Lps-IB + (-15) =
L ps-33 dB

4LpM= Lwk-R+10Ig Am

Lp,-42,5dB

Ved delle eksemplet kan altså
lydisolasjonen mellom korridor
og oppholdsrom ikke bli bedre enn
ca. 42 dB.
Oppholdstom Lp...ifv.nw

p??&pw.q+ ",~Hh»"N"'!7ØW)"?
LWK

___ILI' _

yl'HY Yt
Korridor LpS Hovedkanal

Fig. 4. Lydoverføring via venti
lasJonskanaler.
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Fig. 5. Ventilasjonskanalen bør ha elastisk kopling midt inne
skilleveggen. Derved vil kontakten mellom gipsplatene reduseres.

Rm = 15 å 20 dB. Ved bruk av
egnede tettelister og et tungt
dØrblad kan et reduksjonstall på
R m = ca. 30 dB oppnås. På grunn
av den lille tykkelsen vil imid
lertid dØrbladet lett bØyes, slik
at det blir lekkasje ved hjØrnene
på låssiden. Montert i bygningen
vil reduksj onstallet neppe være
hØyere enn Hm = ca. 25 dB, etter
en tids bruk enda svakere.

Dette er dØrer som lages spesielt
for å gi god lydisolasjon. DØrene
er som oftest prøvet ved lydla
boratorium og er da kvalitets
merket. Lydreduksjonstall for
slike dØrer kan være opp til Rm
= ca.40dB.

c. SpesialdØrer med overfals og
dobbelte tettelister, tykkelse>
55 mm.

b. DobbeldØrer med dØrblad som
nevnt foran: Med slike dØrer
kan et middelredusksjonstall på
R m = ca. 40 dB oppnås. Svakhe
ten med disse er også at dØrbla
dene vil krummes slik at det
oppstår lekkasje, dessuten er
dØrene tungvinte i bruk.

Henvisninger:
G. ø. Jørgen: Praktisk veiled~

ning om lydisolering i bygninger
Oslo 1970 (Norges byggforsk
ningsinstitutt. Håndbok, 21).

Norges byggforskningsinstitutt,
Oslo, Byggdetaljer.
(21) 362 Lydisolering. Isolering av

vegg mellom boliger......
(21) 363 Lydisolering. Isolering av

vegg mellom undervisningsrom
(21) 364 Lydisolering. Isolering av

vegg mellom kontorer .
(32) 302 Lydisolerende dØrer.
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siden av hverandre. Gjelder det
bare oppholdsrommet, kan dØrene
plasseres med entr~en som mel
lomrom. Da blir det lettere å
realisere kravet i praksis. Slik
kravet er satt opp, gjelder det bare
dØren og innsetting av denne,
veggen er ikke tatt med spesielt.

Hovedkravet bØr gjelde effektiv
lydisolasjon mellom rommene,
f.eks. mellom korridorer og opp
holdsrom. De ulike krav til luft
lydisolasjon illustreres på fØl
gende måte <vanlig bakgrunnstØY
i mottakerrommet er forutsatt):

LLcff = 45 dB: HØyrØstet tale for
ståes så vidt, melodier oppfattes.

LL cff= 40 dB: Norma! tale forståes
så vidt

LLeff = 35 dB: Normal tale forståes
<«ingen lydisolasjon.)

Med den planlØsning som er vist
i fig. 1, kan et krav på LLcff> 40 dB
mellom korridor - oppholdsrom
oppfylles på fØlgende måte:

l. Delevegg mellom korridor 
hotellrom må ha luftlydtall LL
> 45 dB.

2. EntredØrens middeIreduk-
sjonstall må være R'm.?: 35 dB

3. Avgreningskanal, <avtrekk fra
hotellrommet> må ikke ha
større tverrsnitt enn F = 0,03 m:!,
kanalveggene må ha minste
tykkelse 0,6 mm når disse er av
stål.

Det forutsettes da tette kanaler
og at gjennomfØringen i vegg og
fuge mellom dØrkarm og vegg
tettes og forsegles med plastisk
fugemasse. Dekklister eller dyt
ting alene gir ikke tilstrekkelig
tetting.

Dørlyper
a. Lydreduksjonstallet for tradi~

sjonelle dØrer med 40 mm
tykke dØrbIad er lite, vanligvis

....--:.::::: II
Fuge- ElostlSk--.j J Fugemasse

k r II

Vertikalsnitt

LL,,, =ca. 49dB

I ma5se~lOg i I i
! IJ.!: ··bJ I

~3mm gipsplate I
.;

;.: .';

tOa mm mineralull ~ :.
'. ..

Normalt vil avgreningskanalen
ha noe mindre dimensj on slik: at
lydeffekten her blir noe mindre.
Dessuten vil ventilen ved kanal
åpningen også gi noe dB reduk
sjon. Dette tyder på at lydoverfØ
ringen via kanalene ikke har noen
betydning for romisoleringen i det
området det her er snakk om
. Et annet forhold er at når en
kanal fØres gjennom en lett. pla
tekledd vegg, vil selve veggens
redusksjonstall bli forringet på
grunn av kontakt mellom platene
på hver side. GjennomfØring i
veggen bØr således ha en fleksibel
forbindelse. se fig. 5.

Krav 1iI1ydisolasjon
Samme krav stilles altså til

romisolering innbyrdes mellom
hotellrommene som mellom rom
i boliger: LL eff= 49 dB.

Lydisoleringen mellom hotell
rom og felles gang o.l. er det for så
vidt ikke fastsatt krav til. Her har
man i stedet stillet krav til selve
dØren,. Ved måling i laboratoriwn
skal den ha et middelreduskjons~

tall på R '" ~ 30 dB, eventuelt
skal det være to dØrer som til
sammen gir denne Iydredusksjo
nen. Hvorledes dØrene skal være
plassert i forhold til hverandre er
ikke nevnt. Mener man med «ho
tellrom. både oppholdsrom, en~

tr~ og bad, dvs. hele enheten, må
dØrene plasseres umiddlerbart ved

4. Eventuelle lekkasjer
..Lydlekkasje. kan oppstå ved

feilaktig montering og innsetting
av dØren, ved dårlig tilslutning
mellom vegg og flankerende
konstruksjoner og ved gjennom~

fØringer i skillekonstruksjoner.
Man bØr ta spesielle forholdsre
geler for å sikre seg mot dette.
Fuger, o.l. bØr på minst en side
forsegles med plastisk fugemasse
som kan oppta visse bevegelser i
fugen.




