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PA en konferanse arrangert av
Air Infiltration Centre i London
nylig var hovedinntrykket atdet er
store forskjeller i bygningsstan
dard i de forskjellige landene.
Spesielt var de engelske husene
utette og dfu'lig isolert i forhold til
de svenske. I nye svenske boliger
er det nA vaiilig med tre lags glass
i vinduer og tetthet pA 3 oms/h
ved 50 Pa. Nye engelske boliger
har fremdeles start sett ett lags
vindusglass og middeltetthet pA
ca. 7 oms/h ved 50 Pa. Selv om
klimaet er forskjellig, er energi
forbruket i de engelske boligene
vanligvis langt ru,yere enn i de
svenske. (Men de nyeste engelske
boligene blir nA stadig bedre
isolert.) I Sverige har 95 % av nye
boliger mekanisk ventilasjon,
mens 95 % av de engelske har
naturlig ventilasjon.

Ett av de engelske innleggene
omhandlet energimAlinger i 24 nye
ferdighus i Skottland, levert av et
norsk firma. Isolasjonsstandarden
var her h",y sett med britiske "lyne.
Det slo en at Storbritannia rna
vrere et stort potensielt marked·
bAde for norske ferdighus og tek
niske installasjoner.

Kondensproblemer i
britiske boliger
PA grunn av de darlig isolerte
boligene, hl1JY uteluftfuktighet og
tradisjonell lav innetemperatur i
Storbritannia, har man mange
fuktskader p.g.a. kondens. Typisk
nok handlet et av de engelske
foredragene om ventilasjon for A
holde inneluftfuktigheten under
70 % RF. Dette skulle oppnAs med

h",y ventilasjon og minimal opp
varming p.g.a. h",yere brensel
priser (tradisjon?). Dimensjone
ringsreglene baserte seg pA inne
temperaturer i omradet 10-12° C,
og viI vel neppe gi tilfredsstillende
komfort, selv i England.

Giftige gasser
De siste Ars reduksjon i ventila
sjonen p.g.a. tettere boliger har i
Skandinavia forArsaket en del
problemer med sykdom og aller
gier p.g.a. stoffer som avgis fra
byggematerialene (6). Velkjent er
problemet med formaldehyd fra
sponplater og radon i svenske hus.
I Danmark er det nettopp avsluttet
en unders",kelse om avgivelse av
organiske gasser fra 42 forskjellige
vanlige bygningsmaterialer (3 og
4).
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Fig. 1. Et mulig boligventilasjonssystem i fremtiden (Hestad).
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Air Infiltration Centre (AlC) hIe opprettet i 1979 som
en undergruppe av OECD's International Energy
Agency. Formalet med AIC er a st0tte forskning og
formidle forskningsresultater om luftinfiltrasjon i byg
ninger med tanke pa a redusere energiforbruket.

Medlemmene i AlC er Canada, Danmark, Halia,
Nederland, New Zealand, Norge, Sverige, Sveits, Stor
britannia og USA. Norge ble medlem i 1982.

Hvert land er representert ved en organisasjon'som
fungerer som nasjonalt sekretariat. Norsk sekretariat
er for tiden NBI ved T. 0. Ramstad. AIC utgir en rekke
publikasjoner og har en bibliotek-databank med ab
strakter fra aIle relevante publikasjoner om luft
infiltrasjon. AlC's service og publikasjoner kan skaffes
via det nasjonale sekretariat, vanligvis gratis, til aIle
organisasjoner i medlemslandene. For ytterligere
informasjon henvises til medlemsbladet, «Air Infiltra
tion Review», som utkommer 4 ganger pro ar (1).

AlC har organisert 3 konferanser der forsknings
resultater fra medlemmene har blitt fremlagt og disku
tert. Den ferste konferansen, i 1980, hadde tema
«lnstrumentering og maIeteknikk». Den andre, i 1981,
het «Bygningskonstruksjon ·med minimum luftinfiltra
sjon». Arets konferanse hadde tema: «Energi0kono
miske boligventilasjonssystem for a oppna akseptabel
inneIuftkvalitet». Fyldige referat fra konferansene kan
kj0pes via de nasjonale sekretariat (2).

Arets konferanse hadde samlet over 70 deltakere fra
aIle medlemsland. Siden konferansen ble holdt i London
var det naturlig nok flest engelske deitakere. Sverige
var imidlertid ogsa godt representert med 11 deltakere
og Norge med 2: O. Madsen fra Flebu Sandnes A/S og
T. Hestad fra NBI. Det kommer sikkert flere nordmenn
pa neste ars konferanse (antagelig i Sveits) nar AIC
har blitt bedre kjent med 08S, for programmet var
interessant og lrererikt.

Lars Melhave fra Aarhus Uni
versitet, som har deltatt i denne
undersekelsen, fremia en del av
resultatene og presenterte mate
matiske modeller for stoffkonsen
trasjoner i inneluften, basert pa
laboratoriemAlinger i en stAlboks.

Formaldehydkonsentrasjon:

e == (R6T - 0,764)" (0,143- H + 0,048) /

( 1 + n60~304)

C == forrnaldehydkonsentrasjon,
mg/ma.

R == formaldehyd-ernisjonskonstant
for sponplater.

T == lufttemperatur, ce.
H= luftfuktighet, g/kg.
n == ventilasjonsluftskifte, h-l.
«= mengde sponplate pro romvolum,

m 2/rn J •

Formaldehydkonsentrasjonen eker
altsa med 0'kende lufttemperatur
og luftfuktighet og avtar med
ekende ventilasjon. Emisjonskon
stanten for nye sponplater kan
variere i forholdet 1:10 p.g.a. va
riasjoner mellom sponplatefabri-
kantene og varierende produk
sjonsforhold hos hver enkelt fa
brikant.

FeltmMinger i tre rom i et nytt
hus, med ca. 2 m 2/m3 sponplater,
viste formaldehydkonsentrasjon
langt over den foreslatte danske
grenseverdien pa 0,15 mg/m3 •

I de fm-ste ukene etter at huset
var bygd var det nedvendig med

mer enn 5 oms/h for a holde
grenseverdien. Med en ventila
sjon pa ca. 1,5 oms/h faIt formal
dehydkonsentrasjonen imidlertid
til under grenseverdien i lepet av
ca. fire maneder. Og etter ytter
ligere ett ar ville sannsynligvis
grenseverdien kunne holdes med
et luftSkifte pa 0,5 oms/h. (Norsk
grenseverdi = 1,2 mg/m3.)

Feltmalinger tyder pa at byg
ningsmaterialenes avgivelse av
organiske gasser ofte kan vrere
et st0'rre problem enn formal
dehyd. Enna har man ikke sikre
grenseverdier og gode matema
tiske modeller for slike gasser.
men et overslag indikerer at disse
stoffene sammenlagt krever minst
like stor friskluftventilasjon som
formaldehyd.

Dette leder til behov for en
bruksanvisning for nye hus: Be
boerne bar rades til a lufte mye
og ofte med vinduer og darer
det farste aret og siden sa mye
som de f",ler behov for. Det kan
ogsa vrere behov for ekstra meka
nisk ventilasjon det fm-ste aret.
Videre kan det vrere aktuelt a be
grense bruk av enkelte bygge
materialer og sponplater og stille
krav til fremstilling og lagring av
sponplater has produsenten.

En b0'r pa sikt fa fram data
for behovsstyrt ventilasjon av
hengig av mengde og type byg-

rungsmateriale i husene. Et pro
blem her er at nye materialer
dukker opp pa markedet hurtigere
enn de kan bli utprevd med tanke
pa helserisiko. lnntil videre vii
ikke Malhave anbefale lavere ven
tilasjon enn 0.5 oms/h.

Dansk helseunders0kelse
G. R. Lundqvist fra Aarhus Uni
versitet fortalte om en stor helse
undersekelse av beboere sam har
fatt skiftet vinduer fra ett til to
glass og fatt fugetettet rundt



Tabell 2: Energisparemuligheter utover SBN 1980 (Harrysson).

Tabell 1: Friskluftrnengde i hoved-soverorn malt rned sporgass (Ltigdberg).

MAlt friskluft i soverom, m3/h

oversteg 50 % RF, det ble aldri
observert kondensasjon pA vin
duene, alle rom hadde undertrykk
pA 2-5 Pa i forhold til ute.
r 1981 var husets totale energi
forbruk inklusive husholdning
(11 /2 etasjes rekkehus i Stock
holm) bare 12600 kWh/Ar.

Besparings
kostnad
kr.lkWh

18
8

13
6

Hustetthet
3,0 ved 50 Pa

4000 0,24
1000 0,21

8000 0,60-1,20

Inve
stering

kr.

400 0,02
3000-5000 0,23-0,38

3000 0,19

Energi·
besparing
kWh/fl.r

29
21

Fremtidens bolig
ventilasjonssystemer
C. Harrysson fra rAdgivende inge
nil!lTfirma i Falkenberg, Sverige,
redegjorde for Iannsomheten av
ulike energisparealternativer i
sm1\hus (5).

Han tok utgangspunkt i et
moderne standard hus, dvs. bygd
etter svensk byggnorm 1980. Huset
er i 11/2 etasje med ca. 160 m 2

boligflate, har tre-glass isoler
vinduer, 15 em isolasjon i vegger
og gulv og 20 em i tak, tetthet
3 oms/h ved 50 Pa og mekanisk
avtrekk. (95 % av nye svenske
boliger har mekanisk ventilasjon
p.g.a. at det er billigere 1\ installere
enn naturlig ventilasjonssystem.

Hustetthet
1,0 ved 50 Pa

Vinduer
i stue

Stengt
Stengt

2 em Apne
2 em Apne

Innstilling

FriskIuftventil
i soverom

Apen
Stengt
Apen
Stengt

Tiltak

1. Bedre tetthet og isolasjon p.g.a. tilvirknings·
kontroll . . 1500

2. 0kt tetthet fra 3 til 1 oms/h ved 50 Pa 1000
3. 5 em "kt isolering i vegger og tak 1200
4. Ventilasjonsvarmegjenvinner ink!. tilluft·

system, 60 % virkningsgrad, 0,5 oms/h +
0,1-0,2 oms/h ufrivillig 1000-2000

5. Fraluft/tappevarmtvanns-varmepumpe,
varmefaktor 3 2500

6. Automatisk nattemperatursenkning, 3° C .. . 700

r et soverom med to voksne og ett
barn bl!lT friskluftmengden altsA
vrere minimum 25 m 3/h. Dette er
det imidlertid vanskelig 1\ oppn~
hvis huset ikke er svrert tett og
har 1\pne fr:i.skluftventiler. Med to
vinduer p1\ gll!ltt (2 em) i stua, slik
det ofte luftes i sommerhalvAret,
blir ogs1\ friskluftmengden i sove
rommet svrert lav. Tabell 1 viser
mMeresultatene fra hovedsove
rommet i to hus med tetthet hen
holdsvis 1,0 og 3,0 ved 50 Pa.
Totalluftmengden var ved alle
m1\linger 0,5 oms/h.

Som resultatene viser kan frisk
luftmengden i soverommet med
dette systemet bli under 25 % av
anbefalt verdi. (Antagelig er pro
blemet mindre i Norge der folk flest
sover med apent vindu.)

For en tilleggsinvestering pA
sV. kr. 500,- ble det installert
avtrekksventiler ogsa i soverom
mene, og luftmengden fra hoved
soverommet ble innjustert til 25
m 3/h samtidig som totalluftmeng
den for huset ble justert til 0,3 luft
skifte/h. Selv med stengt friskluft
ventil ble det na mAlt 20 m 3/h i
hovedsoverommet. MAlinger over
ett Ar viste at luftfuktigheten aldri

vinduene. Nl!lyaktige m1\linger av
virkningen pA energiforbruk og
luftinfiltrasjon ville blitt for om
fattende. Undersl!lkelsen er derfor
vesentlig basert p1\ spl!lrreskjemaer
om inneklima, heise og trivsel til
personer i et. stort antall boliger.
For A fA statistisk sammenlig
ningsgrunnIag er ti1svarende
spl!lITeskjemaer ogs1\ innhentet fra
en kontrollgruppe 80m ikke har
fAtt skift~t vinduer. Ca. 500 bo
liger er med i hver av gruppene.

Forell!lpige resultater tyder. pA at
vindusutskiftingen har redusert
energibehovet som planlagt og har
gitt mindre trekk og giktplager,
men at flere beboere pIages av
allergi og uopplagthet.

Rapporten ventes ferdig 1. feb
ruar 1983.

Mer effektiv ventilasjon
kan redusere tota1
ventilasjonsbehovet
Byggforskningen i Sverige la frem
mAleresultater av ventilasjons
effektivitet i hvert enkelt rom
i en bygning. M1\lingene er utfl!lrt
med sporgass bAde i laboratoriet
og i felten. Som ventet kan man
fA meget liten friskluftsandel i
oppholdssonen hvis man har kort
slutningseffekt mellom innbMs
ning og avtrekk. Typisk eksempel
er kortslutning ved varmlufts
innblAsning ved tak og ved av
trekk ved tak. Forsl!lkene fortsetter
med tanke pA 1\ undersl!lke aUe
kjente ventilasjonssystemer og
klassifisere dem etter ventilasjons
effektivitet.

A. Logdberg fra Bostadsdeparte
mentet i Stockholm la fram mAle
resultater om luftfordelingen mel
10m de forskjeUige rommene i en
rekke svenske eneboliger med me
kanisk avtrekk. Totalluftskiftet ble
innjustert til 0,5 oms/h. Mllinger
i hus med tetthet 1,0 ved 50 Pa ble
sammenlignet med en kontroll
gruppe med tetthet 3,0 ved 50 Pa.
Avtrekksventiler var plassert i
kjl!lkken og vAtrom. Friskluftven
tiler var plassert over vinduene ide
rommene som ikke hadde av
trekksventiler. Av hensyn til kom
fort og luftfuktighet bl!lr friskluft
mengden vrere 10 m3/h pr. person.



Av disse har ca. halvparten balan
sert ventilasjon med varmegjen
vinning, sakalt FTX-system.)

Beregninger av de mest aktuelle
energisparemulighetene for ny
bygg som gar ut over svensk bygg
norm 1980, er vist i tabell 2.
Besparingskostnaden er beregnet
med utgangspunkt i avskrivnings
tid pa 40 ar for bygningsmessige
tiltak og 15 ar for apparater og
under hensyn til. drifts- og ved
likeholdskostnader og renteut
gifter.

Som det fremgar er forbedret
tetthet og isolasjon og natt
temperatursenking de gunstigste
al ternativene. Fraluft/tappevarmt
vanns-varmepumpe er ogsa gun
stig p.g.a. driftstid aret rundt.
Varmegjenvinner i slike velisolerte
hus med lavt luftskifte er ikke
llmnsomt p.g.a. kort driftssesong.

Avtrekksventilasjon (F-systern)
forutsetter avtrekkBventiler ogsa i
soverorn. Totalluftmengden bm
derrned kunne redUBeres til 0,3
oms/h uten helserisiko if~lge

Harrysson og Logdberg. Videre
forutsettes trekkfri frisklufttilfm-
sel. Det er det mulig a oppna med
spesialventiler for montering bak
panelovner (se fig. 1). (NBI viI
gjerne ha tips om hvem som lager
slike ventiler!) I st~ybelastede om
rader bm- ventilen ha innebygd
lyddempning.

PA dette grunnlag har jeg skis
sert prinsippet for et fremtidig
ventilasjonssystern i boliger, Be
fig. 1. Av hensyn til service og for
a unnga a 0'delegge diffusjons
tetningen i taket, viI det vrere enda
bedre A plassere ventilasjonsan
legget i kjelleren. Tilluftssystem
kan .vrere aktuelt hvis friskluften
rna filtreres (industri/storby-atmo
sfrere).
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